
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru 

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 
8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73, 

тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г., 
Благовещенский мкр., д. 5А, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666301, Иркутская область, 

Саянск г., Южный мкр., д. 118Г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 665268, Иркутская область, 
Тулун г., Виноградова ул., д. 21, Лит.Б, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 665268, Иркутская 
область, Тулун г., Виноградова ул., д. 21, литера 1, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 666679, 

Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6, тел.: 8 (395 35)6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru;
666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 

665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/p, Муханова ул., дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz- 
bratsk@yandex.ru; 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А, тел.: 8 (395 63) 5-21-58, e-mail: ffbuz- 

taishet@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., 1-й Октябрьский пер., 
д. 12, тел.: 8(39541) 3-12-84, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, 
Усть-Ордынский п., Буденного ул., д. 18, тел.: 8 (395 41) 3-60-15, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 666781, Иркутская 

область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 664025, Иркутская 
область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская 

область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц 
RA.RU.21HO01

„атутыг
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

Федеральное \ А  
( бюджетное учреждение', 

здравоохранения \  i  \
«Центр гигиены j g : 

и эпидемиологии М И 1 
г Иркутской области»

ИЛЦ
№10

_А.С. Павлова
06.12.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№  38-00-08/02909-23 от 06.12.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХРЕСУРС" (ИНН 
3816014476 ОГРН 1123816002342)
2. Юридический адрес: 665051, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БИРЮСИНСК, УЛИЦА ГОРЬКОГО 1
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1___________________________
3. Наименование образца испытаний: Вода источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
4. Место отбора: Скважина, Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Южная, д. 11_____________________
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 23.11.2023 13:40 - 13:50
Ф.И.О., должность: Вологдина Л.П., техник-лаборант Отделение отбора, приема и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах»;
Условия доставки: Соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.11.2023 15:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №140-г от 2 февраля 
2023 г.
Проба отобрана в присутствии инженер-технолога Сиротининой С.В
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7) _________

Протокол испытаний № 38-00-08/02909-23 от 06.12.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)
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7- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
8. Код образца (пробы): 38-00-08/02909-00.00-23__________________________________
9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания
сухого остатка, ГОСТ 31866-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной 
вольтамперометрии., ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности., ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. 
Методы определения содержания сульфатов., ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания 
сульфатов (с Поправкой), ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости., ГОСТ 31955.1-2013 
Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, ГОСТ 33045- 
2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ., ГОСТ 4011-72 Вода питьевая . Методы измерения 
массовой концентрации общего железа, ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и 
мутности, МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды", МУК 4.2.1884-04 
Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов., 
ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97 (2020) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой 
концентрации хлорид-иОнов в питьевых, поверхностных и сточных водах меркуриметрическим методом_________

10. Оборудование (при необходимости):
№
п/п Наименование, тип Заводской номер
1 Анализаторы вольтамперометрические, ТА-4 1141
2 Весы неавтоматического действия, DA-65 С 1ТА2102552
о Спектрофотометр, В-1100 VEK 1708015

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№
п/п Определяемые показатели Единицы

измерения

Результаты
испытаний

±погрешность/
неопределенность

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Образец поступил 23.11.2023 15:20

Место осуществления деятельности; 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
дата начала испытаний 23.11.2023 15:30, дата окончания испытаний 06.12.2023 11:30

1 Аммиак и ионы аммония(суммарно) мг/дм3 Менее 0,1 Не более 2 ГОСТ 33045-2014 метод А
2 Железо (суммарно) ' мг/дм3 Менее 0,1 Не более 0.3 ГОСТ 4011-72
3 Жесткость общая мг-экв/дм3 5,8±0,9 Не более 7 ГОСТ 31954-2012 метод А
4 Марганец мг/дм3 Менее 0,002 Не более 0.1 ГОСТ 31866-2012
5 Мутность ( по формазину) | ЕМФ | Менее 1 Не более 2,6 ГОСТ Р 57164-2016
6 Нитраты мг/дм^ 30,05±4,51 Не более 45 ГОСТ 33045-2014 п.9
7 Сухой остаток мг/дм3 245±29 Не более 1000 ГОСТ 18164-72
8 Сульфаты мг/дм3 16,3±3,3 Не более 500 ГОСТ 31940-2012

9 Хлориды мг/дм3 14,0±2,1 Не более 350 ПНДФ 14.1:2:3:4.111-97
10 |Цветность градус [ Менее 1 Не более 20 ГОСТ 31868-2012

Образец поступил 23.11.2023 15:00
Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 

дата начала испытаний 23.11.2023 15:10, дата окончания испытаний 27.11.2023 13:11
1 Е. coli/колиформные бактерии КОЕ/100см3 Не обнаружено Отсутствие ГОСТ 31955.1-2013

2 Колифаги БОЕ/100 см3 Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общие (обобщенные) колиформные 
бактерии КОЕ/100см J Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

4 общее микробное число КОЕ/см3 1,5* 101 Не более 50 МУК 4.2.1018-01

Споры сульфитредуцирующих 
клостридий

спор в 20 
3 см

Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

Результат испытаний выдан с границами погрешности, при 
неопределенности соответствует заданным пределам.

Ответственный за оформление протокола:

доверительной вероятности Р=0,95 и уровень оцененной

/ Г
Вологдина Л. П. техник-лаборант
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru 

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 
8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73. 

тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г., 
Благовещенский мкр., д. 5А, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666301, Иркутская область, 

Саянск г., Южный мкр., д. 118Г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 665268, Иркутская область, 
Тулун г., Виноградова ул., д. 21, Лит.Б, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 665268, Иркутская 
область, Тулун г., Виноградова ул., д. 21, литера 1, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 666679, 

Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6, тел.: 8 (395 35)6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru;
666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 

665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/p, Муханова ул., дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz- 
bratsk@yandex.ru; 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А, тел.: 8 (395 63) 5-21-58, e-mail: ffbuz- 

taishet@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., 1-й Октябрьский пер., 
д. 12, тел.: 8(39541) 3-12-84, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, 
Усть-Ордынский п., Буденного ул., д. 18, тел.: 8 (395 41) 3-60-15, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 666781, Иркутская 

область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 664025, Иркутская 
область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская 

область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

_Слабухо Н.В.
06.12.2023
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИИ
№  38-00-08/02909-23.В от 06.12.2023 1

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХРЕСУРС" (ИНН
3816014476 ОГРН 1123816002342)_________________________________________________________ _______________
2. Юридический адрес: 665051, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БИРЮСИНСК, УЛИЦА ГОРЬКОГО 1
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1_______________________
3. Наименование образца испытаний: Вода источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
4. Место отбора: Скважина, Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Южная, д. 11______________
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 23.11.2023 13:40 - 13:50
Ф.И.О., должность: Вологдина Л.П., техник-лаборант Отделение отбора, приема и регистрации проб Тайшет,
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах»;
Условия доставки: Соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.11.2023 15:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб________
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юрлиц, ИП, Договор №140-г от 2 февраля 
2023 г
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Протокол испытаний № 38-00-08/02909-23.В от Об. 12.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)
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Проба отобрана в присутствии инженер-технолога Сиротининой С.В
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7)_________________
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
8. Код образца (пробы): 38-00-08/02909-00.00-23__________________________________________
9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания
сухого остатка, ГОСТ 31866-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной 
вольтамперометрии., ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности., ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. 
Методы определения содержания сульфатов., ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания 
сульфатов (с Поправкой), ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости., ГОСТ 31955.1-2013 
Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий, ГОСТ 33045- 
2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ., ГОСТ 4011-72 Вода питьевая . Методы измерения 
массовой концентрации общего железа, ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и 
мутности, МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды", МУК 4.2.1884-04 
Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов., 
ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97 (2020) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой 
концентрации хлорид-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах меркуриметрическим методом________

10. Оборудование (при необходимости):

№
п/п Наименование, тип Заводской номер

- - -

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№
п/п Определяемые показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

±погрешность/
неопределенность

Величина допустимого 
уровня

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Образец поступил 23.11.2023 15:00

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
дата начала испытаний 23.11.2023 15:10, дата окончания испытаний 27.11.2023 13:11

1 Энтерококки КОЕ/100см3 Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1884-04
Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности Р=0,95 и уровень оцененной 
неопределенности соответствует заданным пределам.

Ответственный за оформление протокола: Вологдина Л. П. техник-лаборант
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru 

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 
8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73, 

тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г., 
Благовещенский мкр., д. 5А, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666301, Иркутская область, 

Саянск г., Южный мкр., д. 118Г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 665268, Иркутская область, 
Тулун г., Виноградова ул., д. 21, Лит.Б, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 665268, Иркутская 
область, Тулун г., Виноградова ул., д. 21, литера 1, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 666679, 

Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6, тел.: 8 (395 35)6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru;
666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 

665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/p, Муханова ул., дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz- 
bratsk@yandex.ru; 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А, тел.: 8 (395 63) 5-21-58, e-mail: ffbuz- 

taishet@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., 1-й Октябрьский пер., 
д. 12, тел.: 8(39541) 3-12-84, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, 
Усть-Ордынский п., Буденного ул., д. 18, тел.: 8 (395 41) 3-60-15, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 666781, Иркутская 

область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 664025, Иркутская 
область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская 

область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХРГСУРС" (ИНН 
3816014476 ОГРН 1123816002342)
2. Юридический адрес: 665051, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БИРЮСИНСК, УЛИЦА ГОРЬКОГО 1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1
3. Наименование образца испытаний: Вода источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
4. Место отбора: Станция очистки питьевой воды(СОПВ), Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул
Горького, зд. 1________
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 23.11.2023 14:15 - 14:25
Ф.И.О., должность: Вологдина Л.П., техник-лаборант Отделение отбора, приема и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах»; 
Условия доставки: Соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.11.2023 15:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №139-г от 2 февраля 
2023 г.
Проба отобрана в присутствии инженер-технолога Сиротининой С.В________________

Протокол испытаний №38-00-08/02910-23 от 06.12.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛ! ()
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ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7)_____________
7- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания___________
8. Код образца (пробы): 38-00-08/02910-00.00-23
9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая . Метод определения содержания
сухого остатка., ГОСТ 31866-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной 
вольтамперометрии., ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности., ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. 
Методы определения содержания сульфатов, ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости., 
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных 
бактерий, ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ., ГОСТ 4011-72 Вода питьевая . 
Методы измерения массовой концентрации общего железа, ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Ме тоды 
определения запаха, вкуса и мутности, МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой 
воды", МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды 
поверхностных водных объектов., ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97 (2020) Количественный химический анализ вод. 
Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах 
меркуриметрическим методом_______________________

10. Оборудование (при необходимости):
№
п/п Наименование, тип Заводской номер
1 Анализаторы вольтамперометрические, ТА-4 1141
2 Весы неавтоматического действия, DA-65 С ITA2102552
оэ Спектрофотометр, В-1100 VEK 1708015

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№
п/п Определяемые показатели Единицы

измерения

Результаты
испытаний

±погрешность/
неопределенность

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Образец поступил 23.11.2023 15:20

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
дата начала испытаний 23.11.2023 15:30, дата окончания испытаний 06.12.2023 11:32

1 Аммиак и ионы аммония(суммарно) мг/дм3 0,150±0,021 Не более 2 ГОСТ 33045-2014 метод A j
2 Железо (суммарно) мг/дм3 Менее 0,1 Не более 0,3 ГОСТ 4011-72

3 Жесткость общая мг-экв/дм3 4,2±0,6 Не более 7 ГОСТ 31954-2012 метод А

4 Марганец мг/дм3 Менее 0,002 Не более 0,1 ГОСТ 31866-2012
5 |Мутность ( по формазину) ЕМФ Менее 1 Не более 2,6 ГОСТ Р 57164-2016
6 Нитраты мг/дм3 0,94±0,19 Не более 45 ГОСТ 33045-2014 п.9

7 [Сухой остаток мг/дм3 174±21 Не более 1000 ГОСТ 18164-72

8 [Сульфаты мг/дм3 11,3±2,3 Не более 500 ГОСТ 31940-2012

9 [Хлориды мг/дм'3 19,0±2,9 Не более 350 Г1ПДФ 14.1:2:3:4.111-97
10 |Цветность 1 градус 1,10±0,33 Не более 20 ГОСТ 31868-2012

Образец поступил 23.11.2023 15:00
Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 

дата начала испытаний 23.11.2023 15:10, дата окончания испытаний 27.11.2023 13:14

Е. coli/колиформные бактерии КОЕ/ЮОсм3 Не обнаружено Отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308- 
1:2000)

2 Колифаги БОЕ/ЮО см3 Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общие (обобщенные) колиформные 
бактерии КОЕ/ЮОсм3 Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

4 общее микробное число КОЕ/см3 0 Не более 50 МУК 4.2.1018-01

5 Споры су л ьфитреду пирующих 
клостридий

спор в 20 
3 см

Не обнаружено Отсутствие
!

МУК 4.2.1018-01

Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности Р-0,95 и уровень оцененной 
неопределенности соответствует заданным пределам. л-

Ответственный за оформление протокола: /  Вологдина.;!. П. техник-лаборант
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru 

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 
8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73, 

тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г., 
Благовещенский мкр., д. 5А, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666301, Иркутская область, 

Саянск г., Южный мкр., д. 118Г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 665268, Иркутская область, 
Тулун г., Виноградова ул., д. 21, Лит.Б, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 665268, Иркутская 
область, Тулун г., Виноградова ул., д. 21, литера 1, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 666679, 

Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6, тел.: 8 (395 35)6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru;
666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 

665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/p, Муханова ул., дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz- 
bratsk@yandex.ru; 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А, тел.: 8 (395 63) 5-21-58, e-mail: ffbuz- 

taishet@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., 1-й Октябрьский пер., 
д. 12, тел.: 8(39541) 3-12-84, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, 
Усть-Ордынский п., Буденного ул., д. 18, тел.: 8 (395 41) 3-60-15, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 666781, Иркутская 

область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 664025, Иркутская 
область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская 

область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№  38-00-08/02910-23.В от 06.12.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХРЕСУРС" (ИНН
3816014476 ОГРН 1123816002342)_________________________________________________________________________
2. Юридический адрес: 665051, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БИРЮСИНСК, УЛИЦА ГОРЬКОГО 1
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1_____
3. Наименование образца испытаний: Вода источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
4. Место отбора: Станция очистки питьевой воды(СОПВ), Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул
Г орького, зд. 1_____________________________________________________________________________________
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 23.11.2023 14:15 - 14:25
Ф.И.О., должность: Вологдина Л.П., техник-лаборант Отделение отбора, приема и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах»;
Условия доставки: Соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.11.2023 15:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб_________
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор № 139-г от 2 февраля
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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г.2023

7- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
8. Код образца (пробы): 38-00-08/02910-00.00-23 ________________________________________________________
9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая . Метод определения содержания
сухого остатка., ГОСТ 31866-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной 
вольтамперометрии., ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности., ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. 
Методы определения содержания сульфатов, ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости., 
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных 
бактерий, ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ., ГОСТ 4011-72 Вода питьевая . 
Методы измерения массовой концентрации общего железа, ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы 
определения запаха, вкуса и мутности, МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой 
воды", МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды 
поверхностных водных объектов., ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97 (2020) Количественный химический анализ вод. 
Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах 
меркуриметрическим методом____________________________________________________________________________

10. Оборудование (при необходимости):

Проба отобрана в присутствии инженер-технолога Сиротининой С.В
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7) ____________

№
п/п Наименование, тип Заводской номер

- - -

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12, Результаты испытаний

№
п/п Определяемые показатели Единицы

измерения

Результаты
испытаний

±погрешность/
неопределенность

Величина допустимого 
уровня

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Образец поступил 23.11.2023 15:00

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
дата начала испытаний 23.11.2023 15:10, дата окончания испытаний 27.11.2023 13:14

Энтерококки КОЕ/100см3 Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1884-04
Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности Р=0,95 и уровень оцененной 
неопределенности соответствует заданным пределам.

Ответственный за оформление протокола: 

Вологдина Л. П. техник-лаборант
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru 

ОГРН 1053811065923 ИНН 381 1087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 
8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73. 

тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г.. 
Благовещенский мкр., д. 5А, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666301, Иркутская область. 

Саянск г.. Южный мкр., д. 118Г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 665268, Иркутская область. 
Тулун г., Виноградова ул., д. 21, Лит.Б, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 665268. Иркутская 
область, Тулун г., Виноградова ул., д. 21, литера 1, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 666679, 

Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6, тел.: 8 (395 35)6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru;
666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 

665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/p, Муханова ул., дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz- 
bratsk@yandex.ru; 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А, тел.: 8 (395 63) 5-21-58, e-mail: ffbuz- 

taishet@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., 1-й Октябрьский пер., 
д. 12, тел.: 8(39541) 3-12-84, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, 
Усть-Ордынский п., Буденного ул., д. 18, тел.: 8 (395 41) 3-60-15, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 666781, Иркутская 

область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 664025, Иркутская 
область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская 

область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц 
RA.RU.21HO01

УТВЕРЖ ДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

£ \  .

А.С. Павлова
08.12.2023

llllilllllllllll

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№  38-00-08/02911-23 от 08.12.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" (ИНН
3815015759 ОГРН 1103815000398) ______________________ ______________________________________
2. Юридический адрес: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ТАЙШЕТСКИЙ, Г. БИРЮСИНСК, УЛ. ГОРЬКОГО, Д .Т ' 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1
3. Наименование образца испытаний: Вода источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
4. Место отбора: Скважина, Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, 1/75
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 23.11.2023 14:00 - 14:10
Ф.И.О., должность: Вологдина Л.П., техник-лаборант Отделение отбора, приема и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах»; 
Условия доставки: Соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.11.2023 15:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №142-г от 6 февраля 
2023 г.

Протокол испытаний № 38-00-08/02911-23 от 08.12.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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Проба отобрана в присутствии инженер-технолога Сиротининой С.В
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7)
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
8. Код образца (пробы): 38-00-08/02911-00.00-23_______________________________________________
9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая . Метод определения содержания 
сухого остатка., ГОСТ 31866-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной 
вольтамперометрии., ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности., ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. 
Методы определения содержания сульфатов, ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости., 
ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных 
бактерий, ГОСТ 31956-2012 Вода. Методы определения содержания хрома (VI) и общего хрома, ГОСТ 33045- 
2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ., ГОСТ 4011-72 Вода питьевая . Методы измерения 
массовой концентрации общего железа, ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой 
концентрации фторидов, ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности,
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды", МУК 4.2.1884-04 Санитарно
микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов., ПНД Ф 
14.1:2:3:4.111-97 (2020) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации 
хлорид-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах меркуриметрическим методом, ПНД Ф 
14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим 
методом._________________________

10. Оборудование (при необходимости):
№
п/п Наименование, тип Заводской номер

1 Анализаторы вольтамперометрические, ТА-4 1141
2 Анализаторы жидкости лабораторные, Анион-4100 122
о Весы неавтоматического действия, DA-65 С ITA2102552
4 Спектрофотометр, В-1100 VEK 1708015

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№
п/п Определяемые показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

±погрешность/
неопределенность

Величина допустимого 
уровня

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Образец поступил 23.11.2023 15:20

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
дата начала испытаний 23.11.2023 15:30, дата окончания испытаний 06.12.2023 11:32

1 Аммиак и ионы аммония(суммарно) мг/дм"3 0.33±0.07 Не более 2 ГОСТ 33045-2014 метод 
А

2 Водородный показатель (pH) ед. pH 7,7±0,2 В пределах 6-9 ПНД Ф 14.1:2:3:4.Р1-97.1 
(издание 2018 г.)

3 Железо (суммарно) мг/дм5 0,30±0,06 Не более 0,3 ГОСТ 4011-72

4 Жесткость общая мг-экв/дм"3 4.5±0,7 Не более 7 ГОСТ 31954-2012 метод 
А

5 Марганец мг/дм3 0,045±0,014 Не более 0,1 ГОСТ 31866-2012

6 Медь мг/дм Менее 0,005 Не более 1 ГОСТ 31866-2012

7 Мутность ( по формазину ) ЕМФ 3.30±0.66 Не более 2.6 ГОСТ Р 57164-2016

8 Нитраты мг/дм3 0.730±0,146 Не более 45 ГОСТ 33045-2014 п.9 ;

9 Нитрит-ион мг/дм"5 0,010±0.005 Не более 3 ГОСТ 33045-2014 п.6

10 Сухой остаток мг/дм"5 174±21 Не более 1000 ГОСТ 18164-72

11

12

Сульфаты мг/дм 11.1 ±2,2 Не более 500 ГОСТ 31940-2012

Фториды мг/дм"5 0.050±0,013 Не более 1.5 ГОСТ 4386-89 пункт!

13 Хлориды мг/дм"’ 21,5±3,2 Не более 350
ПНДФ 14.1:2:3:4.111-97 1 

(издание 2020 г.)

14 Хром мг/дм"5 Менее 0,025 Не более 0,05

ГОСТ 31956-2012 (ISO j 
9174:1998, ISO 
11083:1994, ISO 

18412:2005) метод A

is Цветность градус 6,9±2,1 Не более 20 ГОСТ 31868-2012

О ° 
СТр. Z  ИЗ J

Протокол испытаний № 38-00-08/02911-23 от 08.12.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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№
п/п Определяемые показатели Единицы

измерения

Результаты
испытаний

±погрешность/
неопределенность

Величина допустимого 
уровня

НД на методы 
исследований

Образец поступил 23.11.2023 15:00
Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 

дата начала испытаний 23.11.2023 15:10, дата окончания испытаний 27.11.2023 13:17

1 Е. coli/колиформные бактерии KOE/100cmj Не обнаружено Отсутствие ГОСТ31955.1-2013 (ISO | 
9308-1:2000)

2 Колифаги БОЕ/100 cmj Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общие (обобщенные) колиформные 
бактерии КОЕ/ЮОсм'5 Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

I4 общее микробное число КОЕ/см3 0 Не более 50 МУК 4.2.1018-01

5 Споры сульфитредуцирующих 
клостридий

спор в 20 
3 см Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности Р=0,95 и уровень оцененной 
неопределенности соответствует заданным пределам.

Ответственный за оформление протокола: 

Вологдина Л. П. техник-лаборант
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru 

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 
8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73, 

тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г., 
Благовещенский мкр., д. 5А, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666301, Иркутская область. 

Саянск г., Южный мкр., д. 118Г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 665268, Иркутская область, 
Тулун г., Виноградова ул., д. 21, Лит.Б, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 665268, Иркутская 
область, Тулун г., Виноградова ул., д. 21, литера 1, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 666679, 

Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6, тел.: 8 (395 35)6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru;
666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 

665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/p, Муханова ул., дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz- 
bratsk@yandex.ru; 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А, тел.: 8 (395 63) 5-21-58, e-mail: ffbuz- 

taishet@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., 1-й Октябрьский пер., 
д. 12, тел.: 8(39541) 3-12-84, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, 
Усть-Ордынский п., Буденного ул., д. 18, тел.: 8 (395 41) 3-60-15, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 666781, Иркутская 

область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 664025, Иркутская 
область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская 

область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№  38-00-08/02911-23.В от 08.12.2023 1

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" (ИНН
3815015759 ОГРН 1103815000398)___________________________________________________________
2. Юридический адрес: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ТАЙШЕТСКИЙ, Г. БИРЮСИНСК, УЛ. ГОРЬКОГО” Д.1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Вирюсинск, ул Горького, зд. 1
3. Наименование образца испытаний: Вода источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
4. Место отбора: Скважина, Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, 1/75________
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 23.11.2023 14:00- 14:10
Ф.И.О., должность: Вологдина Л.П., техник-лаборант Отделение отбора, приема и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском 
районах»;Условия доставки: Соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.11.2023 15:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №142-г от 6 февраля 
2023 г

Протокол испытаний № 38-00-08/02911-23.В от 08.12.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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Проба отобрана в присутствии инженер-технолога Сиротининой С.В
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7)
7- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
8. Код образца (пробы): 38-00-08/02911-0Q.00-23
9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая . Метод определения содержания 
сухого остатка., ГОСТ 31866-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной 
вольтамперометрии., ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности., ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. 
Методы определения содержания сульфатов, ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Метод определения жесткости., 
ГОСТ 31955Л-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных 
бактерий, ГОСТ 31956-2012 Вода. Методы определения содержания хрома (VI) и общего хрома, ГОСТ 33045- 
2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ., ГОСТ 4011-72 Вода питьевая . Методы измерения 
массовой концентрации общего железа, ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой 
концентрации фторидов, ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности,
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды", МУК 4.2.1884-04 Санитарно
микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов., ПНД Ф 
14.1:2:3:4.111-97 (2020) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации 
хлорид-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах меркуриметрическим методом, ПНД Ф 
14.1:2:3:4.121-97 Количественный химический анализ. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим 
м етодом ._______________________________________

10. Оборудование (при необходимости):
№
п/п Наименование, тип Заводской номер

- - г1

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№
п/п Определяемые показатели Единицы

измерения

Результаты
испытаний

±погрешность/
неопределенность

Величина допустимого 
уровня

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Образец поступил 23.11.2023 15:00

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
дата начала испытаний 23.11.2023 15:10, дата окончания испытаний 27.11.2023 13:17

1 Энтерококки |КОЕ/Ю0см° Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1884-04

Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности Р-0,95 и уровень оцененной 
неопределенности соответствует заданным пределам.

Ответственный за оформление протокола:

Вологдина Л. П. техник-лаборант

Конец протокола испытаний №  38-00-08/02911-23.В от 08.12.2023

стр. 2  из 2

Протокол испытаний № 38-00-08/02911-23.В от 08.12.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 
8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73, 

тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г., 
Благовещенский мкр., д. 5А, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666301, Иркутская область. 

Саянск г., Южный мкр., д. 118Г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 665268, Иркутская область. 
Тулун г., Виноградова ул., д. 21, Лит.Б, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 665268, Иркутская 
область, Тулун г., Виноградова ул., д. 21, литера 1, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 666679, 

Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6, тел.: 8 (395 35)6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru;
666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 

665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/p, Муханова ул., дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz- 
bratsk@yandex.ru; 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А, тел.: 8 (395 63) 5-21-58, e-mail: ffbuz- 

taishet@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., 1-й Октябрьский пер., 
д. 12, тел.: 8(39541) 3-12-84, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, 
Усть-Ордынский п., Буденного ул., д. 18, тел.: 8 (395 41) 3-60-15, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 666781, Иркутская 

область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 664025, Иркутская 
область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская 

область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц 
RA.RU.21HO01

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя руководителя ИЛЦ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№  38-00-08/02102-23 от 05.10.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" (ИНН 
3815015759 ОГРН 1103815000398)

2. Юридический адрес: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ТАЙШЕТСКИЙ, Г. БИРЮСИНСК, УЛ. ГОРЬКОГО, Д. 1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

4. Место отбора: ООО "ТВК", скважина, Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, 1/75

5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 21.09.2023 10:00 - 10:10
Ф.И.О., должность: Вологдина Л.П., техник-лаборант Отделение отбора, приема и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ; 
Условия доставки: Соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.09.2023 11:20
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор № 142-г от 6 февраля

Протокол испытаний № 38-00-08/02102-23 от 05.10.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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г.2023
При отборе проб присутствовал оператор на фильтрах Брусинец О.М 
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением 
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 38-00-08/02102-00.00-23
9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п Наименование, тип Заводской номер
1 Анализаторы вольтамперометрические, ТА-4 1141
2 Анализаторы жидкости лабораторные, Анион-4100 122*3 Весы неавтоматического действия, DA-65 С 1ТА2102552
4 Спектрофотометр, В-1100 VEK 1708015

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№
п/п Определяемые показатели Единицы

измерения

Результаты
испытаний

±погрешность/
неопределенность

Величина
допустимого уровня НД на методы исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Образец поступил 21.09.2023 1 1:40

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
дата начала испытаний 21.09.2023 11:50, дата окончания испытаний 27.09.2023 13:58

1 Аммиак и ионы 
аммония(суммарно) мг/дм3 0,150±0,021 Не более 2 ГОСТ 33045-2014 метод А

2 Водородный показатель (pH) ед. pH 7,6±0,2 В пределах 6-9 ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97, 
(Издание 2018 года)

3 Железо (суммарно) мг/дм3 0,52±0,10 Не более 0,3 ГОСТ 4011-72
4 Жесткость общая мг-экв/дм3 4,1 ±0,6 Не более 7 ГОСТ 31954-2012 метод А
5 Марганец мг/дм3 0,0300±0,0080 Не более 0,1 ГОСТ 31866-2012
6 Медь мг/дм3 Менее 0,005 Не более 1 ГОСТ 31866-2012
7 Мутность ( по формазину ) ЕМФ 6.4±1.3 Не более 2,6 ГОСТ Р 57164-2016
8 Нитраты мг/дм3 0.180±0,036 Не более 45 ГОСТ 33045-2014 п.9

9 Нитрит-ион мг/дм3 0,015±0.008 Не более 3 ГОСТ 33045-2014 п.6

10 Сухой остаток мг/дм3 174±21 Не более 1000 ГОСТ 18164-72

11 Сульфаты мг/дм3 11.7±2,3 Не более 500 ГОСТ 31940-2012

12 Фториды
з

мг/дм 0.310±0.043 Не более 1.5 ГОСТ 4386-89 пункт!

13 Хлориды мг/дм"1 Более 10 Не более 350 ГОСТ 4245-72 п.З

14 Хром мг/дм Менее 0,025 Не более 0.05
ГОСТ 31956-2012 (ISO 

9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 
18412:2005) метод A

15 Цветность градус 22,8±6,8 Не более 20 ГОСТ 31868-2012
Образец поступил 21.09.2023 11:30

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
дата начала испытаний 21.09.2023 11:40, дата окончания испытаний 25.09.2023 13:39

1 Е. coli/колиформные бактерии КОЕ/100см3 Не обнаружено Отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308- 
1:2000)

2 Колифаги БОЕ/100 см3 Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии КОЕ/100см3 Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

4 общее микробное число KOE/cmj 8,0 Не более 50 МУК 4.2.1018-01

5
Споры
сульфитредуцирующих
клостридий

спор в 20 cmj
.

Не обнаружено Отсутствие
.

МУК 4.2.1018-01
:
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 
8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73, 

тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г., 
Благовещенский мкр., д. 5А, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666301, Иркутская область, 

Саянск г., Южный мкр., д. 118Г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 665268, Иркутская область, 
Тулун г., Виноградова ул., д. 21, Лит.Б, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 665268, Иркутская 
область, Тулун г., Виноградова ул., д. 21, литера 1, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 666679, 

Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6, тел.: 8 (395 35)6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru;
666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 

665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/p, Муханова ул., дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz- 
bratsk@yandex.ru; 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А, тел.: 8 (395 63) 5-21-58, e-mail: ffbuz- 

taishet@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., 1-й Октябрьский пер., 
д. 12, тел.: 8(39541) 3-12-84, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, 
Усть-Ордынский п., Буденного ул., д. 18, тел.: 8 (395 41) 3-60-15, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 666781, Иркутская 

область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 664025, Иркутская 
область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская 

область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: Iabotdel@sesoirk.irkutsk.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач

Слабухо Н.В.
05.10.2023

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№  38-00-08/02102-23.В от 05.10.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" (ИНН 
3815015759 ОГРН 1103815000398)

2. Юридический адрес: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ТАЙШЕТСКИЙ, Г. БИРЮСИНСК, УЛ. ГОРЬКОГО, Д.1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

4. Место отбора: ООО "ТВК", скважина, Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, 1/75

5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 21.09.2023 10:00 - 10:10
Ф.И.О., должность: Вологдина Л.П., техник-лаборант Отделение отбора, приема и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ; 
Условия доставки: Соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.09.2023 1 1:20
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Протокол испытаний № 38-00-08/02102-23.В от 05.10.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)
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6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор № 142-г от 6 февраля 
2023 г.
При отборе проб присутствовал оператор на фильтрах Брусинец О.М
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением 
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 38-00-08/02102-00.00-23
9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п Наименование, тип Заводской номер
- - -

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№
п/п Определяемые показатели Единицы

измерения

Результаты
испытаний

±погрешность/
неопределенность

Величина допустимого 
уровня

|
|

НД на методы 
исследований

j

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Образец поступил 21.09.2023 11:30

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
дата начала испытаний 21.09.2023 11:40, дата окончания испытаний 25.09.2023 13:39

1 |Энтерококки КОЕ/ЮОсм3 Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1884-04
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А. тел.: 
8(3952)23-94-83, e-mail: labotdeI@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73, 

тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г., 
Благовещенский мкр., д. 5А, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666301, Иркутская область, 

Саянск г., Южный мкр., д. 118Г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 665268, Иркутская область, 
Тулун г., Виноградова ул., д. 21, Лит.Б, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 665268, Иркутская 
область, Тулун г., Виноградова ул., д. 21, литера 1, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 666679, 

Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6, тел.: 8 (395 35)6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru;
666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 

665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/p, Муханова ул., дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz- 
bratsk@yandex.ru; 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А, тел.: 8 (395 63) 5-21-58, e-mail: ffbuz- 

taishet@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., 1-й Октябрьский пер., 
д. 12, тел.: 8(39541) 3-12-84, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, 
Усть-Ордынский п., Буденного ул., д. 18, тел.: 8 (395 41) 3-60-15, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 666781, Иркутская 

область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 664025, Иркутская 
область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская 

область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц 
RA.RU.21MO01

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя руководителя ИЛЦ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№  38-00-08/02099-23 от 27.09.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХРЕСУРС" (ИНН 
3816014476 ОГРН 1123816002342)

2. Юридический адрес: 665051, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БИРЮСИНСК, УЛИЦА ГОРЬКОГО 1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

4. Место отбора: ООО "ТрансТехРесурс", Станция очистки питьевой воды(СОПВ), Иркутская обл, р-н 
Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 21.09.2023 09:00 - 09:40
Ф.И.О., должность: Вологдина Л.П., техник-лаборант Отделение отбора, приема,и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ;
Условия доставки: Соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.09.2023 11:20
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Протокол испытаний № 38-00-08/02099-23 от 27.09.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)
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6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №139-г от 2 февраля 
2023 г
При отборе проб присутствовал оператор на фильтрах Брусинец О.М
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением 
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 38-00-08/02099-00.00-23
9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п Наименование, тип Заводской номер
1 Анализаторы вольтамперометрические, ТА-4 1141
2 Весы неавтоматического действия, DA-65 С ITA2102552о Спектрофотометр, В-1100 VEK 1708015

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№
п/п Определяемые показатели Единицы

измерения

Результаты 
испытаний 

±погрешность/ 
неопределен ность

Величина допустимого 
уровня

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Образец поступил 21.09.2023 11:40

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
дата начала испытаний 21.09.2023 11:50, дата окончания испытаний 27.09.2023 13:56

I Аммиак и ионы аммония(суммарно) мг/дм-3 Менее 0,1 Не более 2 ГОСТ 33045-2014 метод 
А

2 Железо (суммарно) мг/дм-3 Менее 0,1 Не более 0,3 ГОСТ 4011-72

3 Жесткость общая мг-экв/дм-3 4,3±0.6 Не более 7 ГОСТ 31954-2012 метод 
А

4 Марганец мг/дм-3 Менее 0,002 Не более 0,1 ГОСТ 31866-2012
5 Мутность ( по формазину) ЕМФ 1.16±0,23 Не более 2,6 ГОСТ Р 57164-2016
6 Нитраты мг/дм3 0,270±0,054 Не более 45 ГОСТ 33045-2014 п.9
7 Сухой остаток мг/дм3 174±21 Не более 1000 ГОСТ 18164-72

8 Сульфаты мг/дм3 8,2±1,6 Не более 500 ГОСТ 31940-2012

9 Хлориды з
мг/дм Более 10 Не более 350 ГОСТ 4245-72 п.З !

10 Цветность градус 3.30±0,99 Не более 20 ГОСТ 31868-2012
Образец поступил 21.09.2023 11:20

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
дата начала испытаний 21.09.2023 11:30, дата окончания испытаний 25.09.2023 11:30

1 Е. coli/колиформные бактерии КОЕ/100см-3 Не обнаружено Отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 
9308-1:2000)

2 Колифаги БОЕ/100 см3 Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общие (обобщенные) колиформные 
бактерии КОЕ/100см3 Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

4 общее микробное число КОЕ/см-3 0 Не более 50 МУК 4.2.1018-01

5 Споры сульфитредуцирующих 
клостридий - Не обнаружено

Отсутствие (спор в 20
см )

МУК 4.2.1018-01
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 
8(3952)23-94-83, e-mail: Iabotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73, 

тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г., 
Благовещенский мкр., д. 5А, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666301, Иркутская область, 

Саянск г., Южный мкр., д. 118Г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 665268, Иркутская область, 
Тулун г., Виноградова ул., д. 21, Лит.Б, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 665268, Иркутская 
область, Тулун г., Виноградова ул., д. 21, литера 1, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 666679, 

Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6, тел.: 8 (395 35)6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru;
666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 

665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/p, Муханова ул., дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz- 
bratsk@yandex.ru; 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А, тел.: 8 (395 63) 5-21-58, e-mail: ffbuz- 

taishet@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., 1-й Октябрьский пер., 
д. 12, тел.: 8(39541) 3-12-84, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, 
Усть-Ордынский п., Буденного ул., д. 18, тел.: 8 (395 41) 3-60-15, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 666781, Иркутская 

область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 664025, Иркутская 
область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская 

область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

llllllllllllllllllllllllillllllllllllllllilinilllllll

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№  38-00-08/02099-23.В от 27.09.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХРЕСУРС" (ИНН 
3816014476 ОГРН 1123816002342)

2. Юридический адрес: 665051, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БИРЮСИНСК, УЛИЦА ГОРЬКОГО 1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

4. Место отбора: ООО "ТрансТехРесурс", Станция очистки питьевой воды(СОПВ), Иркутская обл, р-н 
Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 21.09.2023 09:00 - 09:40
Ф.И.О., должность: Вологдина Л.П., техник-лаборант Отделение отбора, приема и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ;
Условия доставки: Соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.09.2023 11:20
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Протокол испытаний № 38-00-08/02099-23.В от27.09.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)
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6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор № 139-г от 2 февраля 
2023 г.
При отборе проб присутствовал оператор на фильтрах Брусинец О.М
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением 
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 38-00-08/02099-00.00-23
9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п Наименование, тип Заводской номер
- - -

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№
п/п Определяемые показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

±погрешность/
неопределенность

Величина допустимого 
уровня

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Образец поступил 21.09.2023 11:20

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
дата начала испытаний 21.09.2023 11:30, дата окончания испытаний 25.09.2023 11:30

1 Энтерококки КОЕ/ЮОсм3 Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1884-04
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 
8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73, 

тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г., 
Благовещенский мкр., д. 5А. тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666301, Иркутская область. 

Саянск г., Южный мкр., д. 118Г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 665268, Иркутская область, 
Тулун г., Виноградова ул., д. 21, Лит.Б, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 665268, Иркутская 
область, Тулун г., Виноградова ул., д. 21, литера 1, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 666679, 

Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6, тел.: 8 (395 35)6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru;
666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 

665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/p, Мухановаул., дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz- 
bratsk@yandex.ru; 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А, тел.: 8 (395 63) 5-21-58, e-mail: ffbuz- 

taishet@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., 1-й Октябрьский пер., 
д. 12, тел.: 8(39541) 3-12-84, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, 
Усть-Ордынский п., Буденного ул., д. 18, тел.: 8 (395 41) 3-60-15, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 666781, Иркутская 

область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 664025, Иркутская 
область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская 

область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц 
RA.RU.21HO01

>3-
зашиты пп

Федеральное
3 /  бюджетное учреждениеХ^' 

здравоохранения 
«Центр гигиены 

ЭД и эпидемиологии 
в Иркутской области»

ШЩ 
№10

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя руководителя ИЛЦ

У
Л.Л. Попова

2'9.09.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№  38-00-08/02101-23 от 29.09.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХРЕСУРС” (ИНН 
3816014476 ОГРН 1123816002342)

2. Юридический адрес: 665051, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БИРЮСИНОК, УЛИЦА ГОРЬКОГО 1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "ТрансТехРесурс", колонка, Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Победы

5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 21.09.2023 09:00 - 09:40
Ф.И.О., должность: Вологдина Л.П., техник-лаборант Отделение отбора, приема и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ;
Условия доставки: Соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.09.2023 11:20
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Протокол испытаний № 38-00-08/02101-23 от 29.09.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)
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6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №139-г от 2 февраля 
2023 г.
При отборе проб присутствовал оператор на фильтрах Брусинец О.М
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением 
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 38-00-08/02101-00.00-23
9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п Наименование, тип Заводской номер
1 Анализаторы вольтамперометрические, ТА-4 1141
2 Весы неавтоматического действия, DA-65 С 1ТА2102552
->J) Спектрофотометр, В-1100 VEK 1708015

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№
п/п Определяемые показатели Единицы

измерения

Результаты
испытаний

±погрешность/
неопределенность

Величина допустимого 
уровня

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Образец поступил 21.09.2023 11:40

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
дата начала испытаний 21.09.2023 11:50, дата окончания испытаний 29.09.2023 11:34

1 Аммиак и ионы аммония(суммарно) мг/дм"5 Менее 0,1 Не более 2 ГОСТ 33045-2014 метод 
А

2 Железо (суммарно) мг/дм Менее 0,1 Не более 0,3 ГОСТ 4011-72

3 Жесткость общая мг-экв/дм 4.1 ±0.6 Не более 7 ГОСТ 31954-2012 метод 
А

4 Марганец мг/дм'5 0,0041 ±0.0014 Не более 0,1 ГОСТ 31866-2012 |
5 Мутность ( по формазину ) ЕМФ Менее 1 Не более 2,6 ГОСТ Р 57164-2016 |
6 Нитраты мг/дм 0,380±0,076 Не более 45 ГОСТ 33045-2014 п.9

7 Сухой остаток мг/дм3 174±21 Не более 1000 ГОСТ 18164-72

8 Сульфаты мг/дм'5 8,2±1,6 Не более 500 ГОСТ 31940-2012

9 Хлориды мг/дм51 Более 10 Не более 350 ГОСТ 4245-72 п.З
10 |Цветность градус 2,20±0,66 Не более 20 ГОСТ 31868-2012

Образец поступил 21.09.2023 11:30
Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 

дата начала испытаний 21.09.2023 11:40. дата окончания испытаний 25.09.2023 11:34

I Е. coli/колиформные бактерии КОЕ/100см J Не обнаружено Отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 
9308-1:2000)

2 Колифаги БОЕ/100 см3 Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общие (обобщенные) колиформные 
бактерии KOE/100cmj Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

4 общее микробное число KOE/cmj о Не более 50 МУК 4.2.1018-01

5
Споры сульфитредуцирующих 
клостридий

спор в 20 
3 см

Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 
8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73, 

тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г., 
Благовещенский мкр., д. 5А, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666301, Иркутская область, 

Саянск г., Южный мкр., д. 118Г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 665268, Иркутская область, 
Тулун г., Виноградова ул., д. 21, Лит.Б, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 665268, Иркутская 
область, Тулун г., Виноградова ул., д. 21, литера 1, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 666679, 

Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6, тел.: 8 (395 35)6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru;
666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 

665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/p, Муханова ул., дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz- 
bratsk@yandex.ru; 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А, тел.: 8 (395 63) 5-21-58, e-mail: ffbuz- 

taishet@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., 1-й Октябрьский пер., 
д. 12, тел.: 8(39541) 3-12-84, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, 
Усть-Ордынский п., Буденного ул., д. 18, тел.: 8 (395 41) 3-60-15, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 666781, Иркутская 

область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 664025, Иркутская 
область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская 

область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач

Слабухо Н.В.
29.09.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№  38-00-08/02101-23.В от 29.09.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХРЕСУРС" (ИНН 
3816014476 ОГРН 1123816002342)

2. Юридический адрес: 665051, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БИРЮСИНСК, УЛИЦА ГОРЬКОГО 1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "ТрансТехРесурс", колонка, Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Победы

5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 21.09.2023 09:00 - 09:40
Ф.И.О., должность: Вологдина Л.П., техник-лаборант Отделение отбора, приема и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ; 
Условия доставки: Соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.09.2023 11:20
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Протокол испытаний № 38-00-08/02101-23.В от 29.09.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №139-г от 2 февраля 
2023 г.
При отборе проб присутствовал оператор на фильтрах Брусинец О.М
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением 
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 38-00-08/02101-00.00-23
9. Оборудование (при необходимости):

№  п/п Наименование, тип Заводской номер
- - -

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№
п/п Определяемые показатели Единицы

измерения

Результаты
испытаний

±погрешность/
неопределенность

Величина допустимого 
уровня

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Образец поступил 21.09.2023 11:30

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А
дата начала испытаний 21.09.2023 11:40, дата окончания испытаний 25.09.202 3 11:34

1 Энтерококки КОЕ/ЮОсм3 Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1884-04
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской ооласти» 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 
8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73, 

тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г.. 
Благовещенский мкр., д. 5А, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666301, Иркутская область, 

Саянск г., Южный мкр., д. 118Г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 665268, Иркутская область, 
Тулун г., Виноградова ул., д. 21, Лит.Б, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 665268, Иркутская 
область, Тулун г., Виноградова ул., д. 21, литера 1, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 666679, 

Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6, тел.: 8 (395 35)6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru;
666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 

665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/p, Муханова ул., дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz- 
bratsk@yandex.ru; 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А, тел.: 8 (395 63) 5-21-58, e-mail: ffbuz- 

taishet@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., 1-й Октябрьский пер., 
д. 12, тел.: 8(39541) 3-12-84, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, 
Усть-Ордынский п., Буденного ул., д. 18, тел.: 8 (395 41) 3-60-15, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 666781, Иркутская 

область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 664025, Иркутская 
область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская 

область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц 
RA.RU.21HO01 / £ /  Федеральное N A  

/ 8 / бюджетное учреждение \т |Д  
■£0 ■ здравоохранения

«Центр гигиены м j-^J g | 
!/] эпидемиологии 
иркутской области»

ИЛЦ 
№10

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя руководителя ИЛЦ

_Л.Л. Попова
I23Й9.09.:

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№  38-00-08/02100-23 от 29.09.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХРЕСУРС" (ИНН 
3816014476 ОГРН 1123816002342)

2. Юридический адрес: 665051, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БИРЮСИНОК, УЛИЦА ГОРЬКОГО 1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО'ТрансТехРесурс", колонка, Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Забобонина

5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 21.09.2023 09:00 - 09:40
Ф.И.О., должность: Вологдина Л.П., техник-лаборант Отделение отбора, приема и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ; 
Условия доставки: Соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.09.2023 11:20
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор № 139-г от 2 февраля 
2023 г.
При отборе проб присутствовал оператор на фильтрах Брусинец О.М
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением 
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 38-00-08/02100-00.00-23
9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п Наименование, тип Заводской номер
1 Анализаторы вольтамперометрические, ТА-4 1 141
2 Весы неавтоматического действия, DA-65 С ITA2102552
3 Спектрофотометр, В-1100 VEK 1708015

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№
п/п Определяемые показатели Единицы

измерения

Результаты
испытаний

±погрешность/
неопределенность

Величина допустимого 
уровня

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Образец поступил 21.09.2023 11:40

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
дата начала испытаний 21.09.2023 11:50, дата окончания испытаний 29.09.2023 11:33

1 Аммиак и ионы аммония(суммарно) мг/дм Менее 0,1 Г1 0 ! ГОСТ 33045-20И метод Не оо л ее 2 ; д

2 Железо (суммарно) мг/дм^1 Менее 0,1 Не более 0,3 ГОСТ 4011-72

3 Жесткость общая мг-экв/дм3 4,2±0,6 Не более 7 ГОСТ 31954-2012 метод 
А

4 Марганец мг/дм^ 0,0120±0,005 Не более 0,1 ГОСТ 31866-2012

5 Мутность ( по формазину) ЕМФ Менее 1 Не более 2,6 ГОСТ Р 57164-2016

6 Нитраты мг/дм3 0,580±0,116 Не более 45 ГОСТ 33045-2014 п.9

7 Сухой остаток МГ/ДМ-5 173±21 Не более 1000 ГОСТ 18164-72

8 Сульфаты мг/дм3 9,4±1,9 Не более 500 ГОСТ 31940-2012

9 Хлориды мг/дм-5 Более 10 Не более 350 ГОСТ 4245-72 п.З

10 Цветность градус 1,90±0.57 ! Не более 20 ГОСТ 31868-2012
Образец поступил 21.09.2023 11:30

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
дата начала испытаний 21.09.2023 11:40, дата окончания испытаний 25.09.2023 13:36

1 Е. coli/колиформные бактерии КОЕ/100см3 Не обнаружено Отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 
9308-1:2000)

2 Колифаги БОЕ/100 cmj Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общие (обобщенные) колиформные 
бактерии КОЕ/100смJ Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

4 общее микробное число КОЕ/см3 8,0 Не более 50 МУК 4.2.1018-01

5 Споры сульфитредуцирующих 
клостридий

спор в 20 
см

Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 
8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73, 

тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г., 
Благовещенский мкр., д. 5А, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666301, Иркутская область, 

Саянск г., Южный мкр., д. 118Г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 665268, Иркутская область, 
Тулун г., Виноградова ул., д. 21, Лит.Б, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 665268, Иркутская 
область, Тулун г., Виноградова ул., д. 21, литера 1, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 666679, 

Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6, тел.: 8 (395 35)6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru;
666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 

665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/p, Муханова ул., дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz- 
bratsk@yandex.ru; 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А, тел.: 8 (395 63) 5-21-58, e-mail: ffbuz- 

taishet@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., 1-й Октябрьский пер., 
д. 12, тел.: 8(39541) 3-12-84, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, 
Усть-Ордынский п., Буденного ул., д. 18, тел.: 8 (395 41) 3-60-15, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 666781. Иркутская 

область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 664025, Иркутская 
область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская 

область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
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УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач

Слабухо Н.В.
29.09.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№  38-00-08/02100-23.В от 29.09.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХРЕСУРС" (ИНН 
3816014476 ОГРН 1123816002342)

2. Юридический адрес: 665051, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БИРЮСИНСК, УЛИЦА ГОРЬКОГО 1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО'ТрансТехРесурс", колонка, Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Забобонина

5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 21.09.2023 09:00 - 09:40
Ф.И.О., должность: Вологдина Л.П., техник-лаборант Отделение отбора, приема и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ; 
Условия доставки: Соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.09.2023 11:20
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Протокол испытаний № 38-00-08/02100-23.В от 29.09.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)
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6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор № 139-г от 2 февраля 
2023 г.
При отборе проб присутствовал оператор на фильтрах Брусинец О.М
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7). за исключением 
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 38-00-08/02100-00.00-23
9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п Наименование, тип Заводской номер
- - -

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№
п/п Определяемые показатели Единицы

измерения

Результаты
испытаний

±погрешность/
неопределенность

Величина допустимого 
уровня

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Образец поступил 21.09.2023 11:30

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
дата начала испытаний 21.09.2023 11:40, дата окончания испытаний 25.09.2023 13:36

1 Энтерококки КОЕ/ЮОсм3 Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1884-04.__________________ 1
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской ооласти» 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 
8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73, 

тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usoIie-sibirskoe@yandex.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г., 
Благовещенский мкр., д. 5А, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666301, Иркутская область, 

Саянск г., Южный мкр., д. 118Г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 665268, Иркутская область. 
Тулун г., Виноградова ул., д. 21, Лит.Б, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 665268, Иркутская 
область, Тулун г., Виноградова ул., д. 21, литера 1, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 666679, 

Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6, тел.: 8 (395 35)6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru;
666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 

665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/p, Муханова ул., дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz- 
bratsk@yandex.ru; 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А, тел.: 8 (395 63) 5-21-58, e-mail: ffbuz- 

taishet@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., 1-й Октябрьский пер., 
д. 12, тел.: 8(39541) 3-12-84, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, 
Усть-Ордынский п., Буденного ул., д. 18, тел.: 8 (395 41) 3-60-15, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 666781, Иркутская 

область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 664025, Иркутская 
область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская 

область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц 
RA.RU.21HO01 /I

.щиты Г

Федеральное
7 / 1 бюджетное учреждение' 

здравоохранения 
"Центр гигиены 

и эпидемиологии^ 
Иркутской области» 

ИЛЦ 
№10

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя руководителя ИЛЦ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№  38-00-08/02103-23 от 27.09.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХРЕСУРС" (ИНН 
3816014476 ОГРН 1123816002342)

2. Юридический адрес: 665051, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БИРЮСИНСК, УЛИЦА ГОРЬКОГО 1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

4. Место отбора: ООО "ТрансТехРесурс", скважина, Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Южная,-д.
11

5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 21.09.2023 10:40 - 11:00
Ф.И.О., должность: Вологдина Л.П., техник-лаборант Отделение отбора, приема и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ; 
Условия доставки: Соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.09.2023 11:20
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Протокол испытаний №38-00-08/02103-23 от 27.09.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №140-г от 2 февраля 
2023 г
При отборе проб присутствовал оператор на фильтрах Брусинец О.М
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением 
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 38-00-08/02103-00.00-23
9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п Наименование, тип Заводской номер
1 Анализаторы вольтамперометрические, ТАЛ 1141
2 Весы неавтоматического действия, DA-65 С ITA2102552
3 Спектрофотометр, В-1100 VEK 1708015

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№
п/п Определяемые показатели Единицы

измерения

Результаты
испытаний

±погрешность/
неопределенность

Величина допустимого 
уровня

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Образец поступил 21.09.2023 11:40

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
дата начала испытаний 21.09.2023 11:50, дата окончания испытаний 27.09.2023 13:59

1 Аммиак и ионы аммония(суммарно) мг/дм3 Менее 0.1 Не более 2 ГОСТ 33045-2014 метод | 
А

2 Железо (суммарно) мг/дм3 Менее 0.1 Не более 0,3 ГОСТ 4011-72

3 Жесткость общая мг-экв/дм3 5.6±0,8 Не более 7 ГОСТ 31954-2012 метод 
А

4 Марганец мг/дм3 0,0290±0,007 Не более 0,1 ГОСТ 31866-2012
5 Мутность ( по формазину ) ЕМФ Менее 1 Не более 2,6 ГОСТ Р 57164-2016
6 Нитраты мг/дм3 22,650±3,398 Не более 45 ГОСТ 33045-2014 п.9
7 Сухой остаток мг/дм3 235±28 Не более 1000 ГОСТ 18164-72
8 Сульфаты мг/дм3 15,1±3,0 Не более 500 ГОСТ 31940-2012
9 Хлориды мг/дм3 8,50±0,50 Не более 350 ГОСТ 4245-72 п.З
10 Цветность градус 1.50±0.45 Не более 20 ГОСТ 31868-2012

Образец поступил 21.09.2023 11:30
Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 

дата начала испытаний 21.09.2023 11:40, дата окончания испытаний 25.09.2023 11:35

1 Е. coli/колиформные бактерии КОЕ/ЮОсм3 Не обнаружено Отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 
9308-1:2000)

2 Колифаги БОЕ/100 см3 Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общие (обобщенные) колиформные 
бактерии КОЕ/ЮОсм3 Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

4 общее микробное число КОЕ/см3 i,o*io' Не более 50 МУК 4.2.1018-01 j

5 Споры сульфитредупирующих 
клостридий - Не обнаружено

Отсутствие (спор в 20 
см )

МУК 4.2.1018-01
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 
8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73, 

тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г., 
Благовещенский мкр., д. 5А, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666301, Иркутская область, 

Саянск г., Южный мкр., д. 118Г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 665268, Иркутская область, 
Тулун г., Виноградова ул., д. 21, Лит.Б, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 665268, Иркутская 
область, Тулун г., Виноградова ул., д. 21, литера 1, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: fibuz-tulun@yandex.ru; 666679, 

Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6, тел.: 8 (395 35)6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru;
666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 

665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/p, Муханова ул., дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz- 
bratsk@yandex.ru; 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А, тел.: 8 (395 63) 5-21-58, e-mail: ffbuz- 

taishet@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., 1-й Октябрьский пер., 
д. 12, тел.: 8(39541) 3-12-84, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, 
Усть-Ордынский п., Буденного ул., д. 18, тел.: 8 (395 41) 3-60-15, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 666781, Иркутская 

область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 664025, Иркутская 
область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская 

область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: Iabotdel@sesoirk.irkutsk.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№  38-00-08/02103-23.В от 27.09.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХРЕСУРС" (ИНН 
3816014476 ОГРН 1123816002342)

2. Юридический адрес: 665051, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БИРЮСИНСК, УЛИЦА ГОРЬКОГО 1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

4. Место отбора: ООО "ТрансТехРесурс", скважина, Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Южная, д.
11
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 21.09.2023 10:40 - 11:00
Ф.И.О., должность: Вологдина Л.П., техник-лаборант Отделение отбора, приема и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ; 
Условия доставки: Соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.09.2023 11:20
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Протокол испытаний № 38-00-08/02103-23.В от 27.09.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор № 140-г от 2 февраля 
2023 г.
При отборе проб присутствовал оператор на фильтрах Брусинец О.М
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением 
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 38-00-08/02103-00.00-23
9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п Наименование, тип Заводской номер
- - -

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты  испы таний

№
п/п Определяемые показатели Единицы

измерения

Результаты
испытаний

±погрешность/
неопределенность

Величина допустимого 
уровня

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Образец поступил 21.09.2023 11:30

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А
дата начала испытаний 21.09.2023 11:40, дата окончания испытаний 25.09.202 3 11:35

1 Энтерококки КОЕ/ЮОсм3 Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1884-04
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 
8(3952)23-94-83, e-mail: labotdeI@sesoirk.irlcutsk.ru; 665462, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73, 

тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г., 
Благовещенский мкр., д. 5А, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666301, Иркутская область, 

Саянск г., Южный мкр., д. 118Г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 665268, Иркутская область, 
Тулун г., Виноградова ул., д. 21, Лит.Б, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 665268, Иркутская 
область, Тулун г., Виноградова ул., д. 21, литера 1, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 666679, 

Иркутская область, Усть-Илимск г.. Лечебная зона, дом 6, тел.: 8 (395 35)6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru;
666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 

665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/p, Муханова ул., дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz- 
bratsk@yandex.ru; 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А, тел.: 8 (395 63) 5-21-58, e-mail: ffbuz- 

taishet@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., 1-й Октябрьский пер., 
д. 12, тел.: 8(39541) 3-12-84, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, 
Усть-Ордынский п., Буденного ул., д. 18, тел.: 8 (395 41) 3-60-15, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 666781, Иркутская 

область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 664025, Иркутская 
область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoii-k.irkutsk.ru; 664047, Иркутская 

область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц 
RA.RU.21HO01
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№  38-00-08/02104-23 от 29.09.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХРЕСУРС" (ИНН 
3816014476 ОГРН 1123816002342)

2. Юридический адрес: 665051, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БИРЮСИНСК, УЛИЦА ГОРЬКОГО 1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "ТрансТехРесурс", колонка, Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул 
Чернышевского

5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 21.09.2023 10:40 - 1 1:00
Ф.И.О., должность: Вологдина Л.П., техник-лаборант Отделение отбора, приема и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ; 
Условия доставки: Соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.09.2023 11:20
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Протокол испытаний № 38-00-08/02104-23 от 29.09.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор № 140-г от 2 февраля 
2023 г.
При отборе проб присутствовал оператор на фильтрах Брусинец О.М
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением 
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 38-00-08/02104-00.00-23
9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п Наименование, тип Заводской номер
1 Анализаторы вольтамперометрические, ТА-4 1 141
2 Весы неавтоматического действия, DA-65 С 1ТА2102552
о Спектрофотометр, В-1100 VEK 1708015

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты  испы таний

№
п/п Определяемые показатели Единицы

измерения

Результаты
испытаний

±погрешность/
неопределенность

Величина допустимого 
уровня

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Образец поступил 21.09.2023 11:40

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
дата начала испытаний 21.09.2023 11:50, дата окончания испытаний 29.09.2023 11:35

1 Аммиак и ионы аммония(суммарно) мг/дм Менее 0,1 Не более 2 ГОСТ 33045-2014 метод 
А

2 Железо (суммарно) мг/дм"5 Менее 0.1 Не более 0,3 ГОСТ 4011-72

3 Жесткость общая мг-экв/дм"5 5,6±0,8 Не более 7 ГОСТ 31954-2012 метод 
А

4 Марганец мг/дм"* 0,0035±0,0012 Не более 0.1 ГОСТ 31866-2012
5 Мутность ( по формазину ) ЕМФ Менее 1 Не более 2,6 ГОСТ Р 57164-2016
6 Нитраты мг/дм"* 20,870±3,131 Не более 45 ГОСТ 33045-2014 п.9

7 Сухой остаток мг/дм"* 234±28 Не более 1000 ГОСТ 18164-72

8 Сульфаты мг/дм"5 16,1±3,2 Не более 500 ГОСТ 31940-2012

9 Хлориды мг/дм"* 8,50±0,50 Не более 350 ГОСТ 4245-72 п.З

10 Цветность градус Менее 1 Не более 20 ГОСТ 31868-2012
Образец поступил 21.09.2023 11:30

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
дата начала испытаний 21.09.2023 11:40, дата окончания испытаний 25.09.2023 13:20

1 Е. coli/колиформные бактерии КОЕ/ЮОсм5 Не обнаружено Отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 
9308-1:2000)

2 Колифаги БОЕ/100 см3 Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общие (обобщенные) колиформные 
бактерии КОЕ/100см3 Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

4 общее микробное число КОЕ/см5 0 Не более 50 МУК 4.2.1018-01

5 Споры сульфитредуцирующих 
клостридий

спор в 20 
3 см

Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведсн без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 
8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73, 

тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666301, Иркутская область, Саянск г., 
Благовещенский мкр., д. 5А, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666301, Иркутская область. 

Саянск г., Южный мкр., д. 118Г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 665268, Иркутская область, 
Тулун г., Виноградова ул., д. 21, Лит.Б, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 665268, Иркутская 
область, Тулун г., Виноградова ул., д. 21, литера 1, тел.: 8 (395 30) 4-02-19, e-mail: ffbuz-tulun@yandex.ru; 666679, 

Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6, тел.: 8 (395 35)6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru;
666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 

665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/p, Муханова ул., дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz- 
bratsk@yandex.ru; 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А, тел.: 8 (395 63) 5-21-58, e-mail: ffbuz- 

taishet@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., 1-й Октябрьский пер., 
д. 12, тел.: 8(39541) 3-12-84, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, 
Усть-Ордынский п., Буденного ул., д. 18, тел.: 8 (395 41) 3-60-15, e-mail: ffbuz-u-obao@yandex.ru; 666781, Иркутская 

область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 664025, Иркутская 
область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская 

область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23-94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№  38-00-08/02104-23.В от 29.09.2023

I. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХРЕСУРС" (ИНН 
3816014476 ОГРН 1123816002342)

2. Юридический адрес: 665051, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БИРЮСИНОК, УЛИЦА ГОРЬКОГО 1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "ТрансТехРесурс", колонка, Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул 
Чернышевского

5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 21.09.2023 10:40 - 11:00
Ф.И.О., должность: Вологдина Л.П., техник-лаборант Отделение отбора, приема и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ; 
Условия доставки: Соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.09.2023 11:20
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

Протокол испытаний №38-00-08/02104-23.В от 29.09.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)
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6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор № 140-г от 2 февраля 
2023 г.
При отборе проб присутствовал оператор на фильтрах Брусинец О.М
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением 
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 38-00-08/02104-00.00-23
9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п Наименование, тип Заводской номер
- -

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты  испы таний

№
п/п Определяемые показатели Единицы

измерения

Результаты
испытаний

±погрешность/
неопределенность

Величина допустимого 
уровня

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Образец поступил 21.09.2023 11:30

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
дата начала испытаний 21.09.2023 11:40, дата окончания испытаний 25.09.2023 13:20

Энтерококки КОЕ/ЮОсм3 Не обнаружено Отсутствие | МУК 4.2.1884-04
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А; 665462, 
Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73; 666301, Иркутская область, Саянск г., Благовещенский 

мкр., д. 5А; 666301, Иркутская область, Саянск г., Южный мкр., д. 118Г; 665268, Иркутская область, Тулун г., 
Виноградова ул., д. 21, Лит.Б; 665268, Иркутская область, Тулун г., Виноградова ул., д. 21, литера 1; 666679, 

Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6; 666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91; 
665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/p, Муханова ул., дом 20; 665002, Иркутская область, Тайшет г., 

Пушкина ул., д. 40А; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., 1-й Октябрьский 
пер., д. 12; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., Буденного ул., д. 18; 666781, 
Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а; 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24; 664047,

Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц 
RA.RU.21HO01
Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 26.08.2015

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель руководителя ИЛЦ

Т.И. Маковская

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№  38-00-08/01187-23 от 12.07.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХРЕСУРС" (ИНН 
3816014476 ОГРН 1123816002342)

2. Юридический адрес: 665051, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БИРЮСИНСК, УЛИЦА ГОРЬКОГО 1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина, Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Южная, д. 11

5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 29.06.2023 13:15 - 15:40
Ф.И.О., должность: Вологдина Л.П., техник-лаборант Отделение отбора, приема и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ; 
Условия доставки: Соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.06.2023 16:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №140-г от 2 февраля 
2023 г.
Пробы отобраны в присутствии и.о технолога Беляевой Е.В.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Протокол испытаний № 38-00-08/01187-23 от 12.07.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

mailto:fguz@sesoirk.irkutsk.ru


8. Код образца (пробы): 38-00-08/01187-00.00-23
9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п Наименование, тип Заводской номер
1 Анализаторы вольтамперометрические, ТА-4 1141
2 Весы неавтоматического действия, DA-65 С ITA2102552о Спектрофотометр, В-1100 VEK 1708015

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты  испы таний

№
п/п Определяемые показатели Единицы

измерения

Результаты
испытаний

±погрешность/
неопределенность

Величина допустимого 
уровня

I
НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Регистрационный номер пробы в журнале 1540 

Образец поступил 29.06.2023 16:20
Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 

тел: 8 (395 63) 5-21-58, e-mail: ffbuz-taishet@yandex.ru 
дата начала испытаний 29.06.2023 16:40, дата выдачи результата 07.07.2023 11:19

1 Аммиак и ионы аммония(суммарно) мг/дм0 Менее 0,1 Не более 2 ГОСТ 33045-2014 метод 
А

2 [Железо (суммарно) мг/дм Менее 0,1 Не более 0,3 ГОСТ 4011-72

|3 |Жесткость общая мг-экв/дм0 5.1 ±0.8 Не более 7 ГОСТ 31954-2012 метод 
А

4 Марганец мг/дм-’ 0.031±0.009 Не более 0,1 ГОСТ 31866-2012 !
|5 Мутность ( по формазину ) ЕМФ Менее 1 Не более 2.6 ГОСТ Р 57164-2016 i
6 |нитраты мг/дм° 22, !60±3,324 Не более 45 ГОСТ 33045-2014 п.9

7 Сухой остаток мг/дм3 224±27 Не более 1000 ГОСТ 18164-72

8 Сульфаты мг/дм3 17,4±3,5 Не более 500 ГОСТ 31940-2012

9 Хлориды мг/дм3 9,00±0,50 Не более 350 ГОСТ 4245-72 п.З |
10 |Цветность градус 2,10±0.63 Не более 20 ГОСТ 31868-2012 |

-

Регистрационный номер пробы в журнале 4309 
Образец поступил 29.06.2023 16:10

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
тел: 8 (395 63) 5-21-58, e-mail: ffbuz-taishet@yandex.ru 

дата начала испытаний 29.06.2023 16:20, дата выдачи результата 03.07.2023 09:40

1 |Е. coli/колиформные бактерии КОЕ/100см3 Не обнаружено Отсутствие ГОСТ31955.1-2013 (ISO! 
9308-1:2000)

'
2 Колифаги БОЕ/100 см3 Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

Общие (обобщенные) колиформные 
бактерии КОЕ/Ю0см° Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

1
4 общее микробное число КОЕ/см3 0 Не более 50 МУК 4.2.1018-01 j

5 Споры сульфитредуцирующих 
клостридий

спор в 20 
3 см

Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

-
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mailto:ffbuz-taishet@yandex.ru
mailto:ffbuz-taishet@yandex.ru


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А; 665462, 
Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73; 666301, Иркутская область, Саянск г., Благовещенский 

мкр., д. 5А; 666301, Иркутская область, Саянск г., Южный мкр„ д. 118Г; 665268, Иркутская область, Тулун г., 
Виноградова ул., д. 21, Лит.Б; 665268, Иркутская область, Тулун г., Виноградова ул., д. 21, литера 1; 666679, 

Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6; 666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91; 
665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/p, Муханова ул., дом 20; 665002, Иркутская область, Тайшет г., 

Пушкина ул., д. 40А; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., 1-й Октябрьский 
пер., д. 12; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., Буденного ул., д. 18; 666781, 
Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а; 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24; 664047,

Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

aUX51Tb;, ■ газ 
;1а«я *4 *>о

Филиал 
Федерального 

бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр - 
гигиены и эпидемиологии!

б  Иркутской области 
б  Тайшетском и Чунсаом j  

' р а й он а »  '

* в  ( 

? # /

УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач

Слабухо Н.В.
12.07.2023

lllllllllllin illllilll

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№  38-00-08/01187-23.В от 12.07.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХРЕСУРС" (ИНН 
3816014476 ОГРН 1123816002342)

2. Юридический адрес: 665051, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БИРЮСИНСК, УЛИЦА ГОРЬКОГО 1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина, Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Южная, д. 11

5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 29.06.2023 13:15 - 15:40
Ф.И.О., должность: Вологдина Л.П., техник-лаборант Отделение отбора, приема и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ; 
Условия доставки: Соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.06.2023 16:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор № 140-г от 2 февраля 
2023 г.
Пробы отобраны в присутствии и.о технолога Беляевой Е.В.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Протокол испытаний № 38-00-08/01187-23.В от 12.07.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)
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8. Код образца (пробы): 38-00-08/01187-00.00-23
9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п Наименование, тип Заводской номер
- - -

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты  испы таний

№
п/п
1_

‘

Определяемые показатели Единицы
измерения

Результаты
испытаний

±погрешность/
неопределенность

Величина допустимого 
уровня

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Регистрационный номер пробы в журнале 4309 

Образец поступил 29.06.2023 16:10
Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А

тел: 8 (395 63) 5-21-58, e-mail: ffbuz-taishet@yandex.ru 
дата начала испытаний 29.06.2023 16:20, дата выдачи результата 03.07.2023 09:40

1 Энтерококки КОЕ/ЮОсм3 Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1884-04 j
- J
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А; 665462, 
Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73; 666301, Иркутская область, Саянск г., Благовещенский 

мкр., д. 5А; 666301, Иркутская область, Саянск г., Южный мкр., д. 118Г; 665268, Иркутская область, Тулун г., 
Виноградова ул., д. 21, Лит.Б; 665268, Иркутская область, Тулун г., Виноградова ул., д. 21, литера 1; 666679, 

Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6; 666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91; 
665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/p, Муханова ул., дом 20; 665002, Иркутская область, Тайшет г., 

Пушкина ул., д. 40А; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., 1-й Октябрьский 
пер., д. 12; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., Буденного ул., д. 18; 666781, 
Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а; 664025, Иркутская область, Иркутск г. Горького ул, д. 24; 664047,

Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц 
RA.RU.2inO01
Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 26.08.2015

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель руководителя ИЛЦ

Т.И. Маковская
12.07.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№  38-00-08/01188-23 от 12.07.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХРЕСУРС" (ИНН 
3816014476 ОГРН 1123816002342)

2. Юридический адрес: 665051, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БИРЮСИНСК, УЛИЦА ГОРЬКОГО 1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Станция очистки питьевой воды(СОПВ), Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул 
Горького, зд. 1

5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 29.06.2023 13:15 - 15:40
Ф.И.О., должность: Вологдина Л.П., техник-лаборант Отделение отбора, приема и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ; 
Условия доставки: Соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.06.2023 16:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор № 139-г от 2 февраля 
2023 г.
Пробы отобраны в присутствии и.о технолога Беляевой Е.В.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Протокол испытаний №38-00-08/01188-23 от 12.07.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

mailto:fguz@sesoirk.irkutsk.ru


8. Код образца (пробы): 38-00-08/01188-00.00-23
9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п Наименование, тип Заводской номер
1 Анализаторы вольтамперометрииеские, ТА-4 1141
2 Весы неавтоматического действия, DA-65 С 1ТА2102552
3 Спектрофотометр, В-1100 VEK 1708015

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты  испы таний

|1
j № 
;п/п
1__

Определяемые показатели ! Единицы 
|измерения
____ '____

Результаты
испытаний Величина допустимого 

±погрешность/ уровня 
неопределенность

j

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Регистрационный номер пробы в журнале 1541 

Образец поступил 29.06.2023 16:20
Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 

тел: 8 (395 63) 5-21-58. e-mail: ffbuz-taishet@yandex.ru 
дата начала испытаний 29.06.2023 16:40, дата выдачи результата 07.07.2023 12:55

1 Аммиак и ионы аммония(суммарно) мг/дм3 Менее 0,1 Не более 2 ГОСТ 33045-2014 метод | 
А

2 Железо (суммарно) мг/дм3 Менее 0,1 Не более 0,3 ГОСТ 4011-72

3 Жесткость общая мг-экв/дм "̂ 4,2±0,6 Не более 7 ГОСТ 31954-2012 метод j 

А
4 Марганец мг/дмл Менее 0.002 Не более 0,1 ГОСТ 31866-2012 I
5 Мутность ( по формазину ) ЕМФ Менее 1 Не более 2,6 ГОСТ Р 57164-2016 |
6 Нитраты мг/дм3 Менее 0,1 Не более 45 ГОСТ 33045-2014 п.9
ь Сухой остаток мг/дм 173±21 Не более 1000 ГОСТ 18164-72

р
|9

Сульфаты мг/дм3 11.6±2,3 Не более 500 ГОСТ 31940-2012
Хлориды мг/дм^ Более 10 Не более 350 ГОСТ 4245-72 п.З

(10 {Цветность градус 1.40±0.42 Не более 20 ГОСТ 31868-2012
1- 1

Регистрационный номер пробы в журнале 4310 
Образец поступил 29.06.2023 16:10

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
тел: 8 (395 63) 5-21-58, e-mail: ffbuz-taishet@yandex.ru 

дата начала испытаний 29.06.2023 16:20, дата выдачи результата 03.07.2023 09:41

1 Б . coli/колиформные бактерии КОЕ/100см3 Не обнаружено Отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 (ISO j 
9308-1:2000)

2 {олифаги БОЕ/ЮО см3 Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 Общие (обобщенные) колиформные 
бактерии КОЕ/100см3 Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

4 общее микробное число КОЕ/см3 0 Не более 50 МУК 4.2.1018-01
_

I
Споры сульфитредуцирующих 
слостридий

спор в 20 
3 см

■
Не обнаружено Отсутствие

|
МУК 4.2.1018-01

1- 1
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А; 665462, 
Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73; 666301, Иркутская область, Саянск г., Благовещенский 

мкр., д. 5А; 666301, Иркутская область, Саянск г., Южный мкр., д. 118Г; 665268, Иркутская область, Тулун г., 
Виноградова ул., д. 21, Лит.Б; 665268, Иркутская область, Тулун г., Виноградова ул., д. 21, литера 1; 666679, 

Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6; 666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91; 
665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/p, Муханова ул., дом 20; 665002, Иркутская область, Тайшет г., 

Пушкина ул., д. 40А; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., 1-й Октябрьский 
пер., д. 12; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., Буденного ул., д. 18; 666781, 
Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а; 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24; 664047,

Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

5ЙЯЯ «Цеягр

Филиал \ \ ^ \
Федерального \ \

бюджетного учреж дай*  ---------
злразосхрамеккя «цактр 
гигиены и эпидемиологии 

в  Иркутской области
„ . в Тайшетском и Чунсаом

районах»

• ® Ч  / я /

УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач

Слабухо Н.В.
12.07.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№  38-00-08/01188-23.В от 12.07.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХРЕСУРС" (ИНН 
3816014476 ОГРН 1123816002342)

2. Юридический адрес: 665051, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БИРЮСИНСК, УЛИЦА ГОРЬКОГО 1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Станция очистки питьевой воды(СОПВ), Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул 
Горького, зд. 1

5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 29.06.2023 13:15 - 15:40
Ф.И.О., должность: Вологдина Л.П., техник-лаборант Отделение отбора, приема и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ; 
Условия доставки: Соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.06.2023 16:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №139-г от 2 февраля 
2023 г.
Пробы отобраны в присутствии и.о технолога Беляевой Е.В.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Протокол испытаний № 38-00-08/01188-23.В от 12.07.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

mailto:fguz@sesoirk.irkutsk.ru


8. Код образца (пробы): 38-00-08/01188-00.00-23
9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п Наименование, тип Заводской номер
- - -

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты  испы таний

№
п/п Определяемые показатели Единицы

измерения

Результаты
испытаний

±погрешность/
неопределенность

Величина допустимого 
уровня

I
НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Регистрационный номер пробы в журнале 4310 

Образец поступил 29.06.2023 16:10
Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 

тел: 8 (395 63) 5-21-58, e-mail: ffbuz-taishet@yandex.ru 
дата начала испытаний 29.06.2023 16:20, дата выдачи результата 03.07.2023 09:41

1 Энтерококки КОЕ/100см J Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1884-04
- J
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А; 665462, 
Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73; 666301, Иркутская область, Саянск г., Благовещенский 

мкр., д. 5А; 666301, Иркутская область, Саянск г., Южный мкр.. д. 118Г; 665268, Иркутская область, Тулун г., 
Виноградова ул., д. 21, Лит.Б; 665268, Иркутская область, Тулун г., Виноградова ул., д. 21, литера 1; 666679, 

Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6; 666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91; 
665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/p, Муханова ул., дом 20; 665002, Иркутская область, Тайшет г., 

Пушкина ул., д. 40А; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., 1-й Октябрьский 
пер., д. 12; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., Буденного ул., д. 18; 666781, 
Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а; 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24; 664047,

Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

J r
-  ‘Г

УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач

Слабухо Н.В.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№  38-00-08/01186-23.В от 12.07.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" (ИНН 
3815015759 ОГРН 1103815000398)

2. Юридический адрес: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ТАЙШЕТСКИЙ, Г. БИРЮСИНСК, УЛ. ГОРЬКОГО, Д.1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина, Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, 1/75

5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 29.06.2023 13:15 - 15:40
Ф.И.О., должность: Вологдина Л.П., техник-лаборант Отделение отбора, приема и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ; 
Условия доставки: Соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.06.2023 16:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор № 142-г от 6 февраля 
2023 г.
Пробы отобраны в присутствии и.о. технолога Беляевой Е.В.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Протокол испытаний № 38-00-08/01186-23.В от 12.07.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)
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8. Код образца (пробы): 38-00-08/01186-00.00-23
9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п Наименование, тип Заводской номер
- - -

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты  испы таний

№
п/п Определяемые показатели Единицы

измерения

Результаты
испытаний

±погрешность/
неопределенность

Величина допустимого 
уровня

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Регистрационный номер пробы в журнале 4308 

Образец поступил 29.06.2023 16:10
Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 

тел: 8 (395 63) 5-21-58, e-mail: ffbuz-taishet@yandex.ru 
дата начала испытаний 29.06.2023 16:20, дата выдачи результата 03.07.2023 09:39

1 Энтерококки КОЕ/100см3 Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1884-04

- 1
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)
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Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А; 665462, 
Иркутская область, Усолье-Сибирское г., Ленина ул., д. 73; 666301, Иркутская область, Саянск г., Благовещенский 

мкр., д. 5А; 666301, Иркутская область, Саянск г., Южный мкр., д. 118Г; 665268, Иркутская область, Тулун г., 
Виноградова ул., д. 21, Лит.Б; 665268, Иркутская область, Тулун г., Виноградова ул., д. 21, литера 1; 666679, 

Иркутская область, Усть-Илимск г., Лечебная зона, дом 6; 666781, Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91; 
665727, Иркутская область, Братск г., Центральный ж/p, Муханова ул., дом 20; 665002, Иркутская область, Тайшет г., 

Пушкина ул., д. 40А; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., 1-й Октябрьский 
пер., д. 12; 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынский п., Буденного ул., д. 18; 666781, 
Иркутская область, Усть-Кут г., Кирова ул., д. 91а; 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24; 664047,

Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц 
RA.RU.21HO01
Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 26.08.2015 (

з а щ иты  Пд д „

-----
■ ± ,у  федеральное N 4 '  
б ю дж етное учреэдение\ 

здравоохранения 
«Центр гигиены 

и эпидемиологии 
в Иркутской области»

ИЛЦ 
№10

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель руководителя ИЛЦ

Т.И. Маковская
12.07.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№  38-00-08/01186-23 от 12.07.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" (ИНН 
3815015759 ОГРН 1103815000398)

2. Юридический адрес: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ТАЙШЕТСКИЙ, Г. БИРЮСИНОК, УЛ. ГОРЬКОГО, Д.1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина, Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, 1/75

5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 29.06.2023 13:15 - 15:40
Ф.И.О., должность: Вологдина Л.П., техник-лаборант Отделение отбора, приема и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ; 
Условия доставки: Соответствуют НД 
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.06.2023 16:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц. ИП, Договор №142-г от 6 февраля 
2023 ' г.
Пробы отобраны в присутствии и.о. технолога Беляевой Е.В.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Протокол испытаний № 38-00-08/01186-23 от 12.07.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)
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8. Код образца (пробы): 38-00-08/01186-00.00-23
9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п Наименование, тип Заводской номер
1 Анализаторы вольтамперометрические, ТА-4 1141
2 Анализаторы жидкости лабораторные, Анион-4100 122о Весы неавтоматического действия, DA-65 С ITA2102552
4 Спектрофотометр, В-1100 VEK 1708015

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты  испы таний

№
п/п Определяемые показатели Единицы

измерения

Результаты
испытаний

±погрешность/
неопределенность

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Регистрационный номер пробы в журнале 1539 

Образец поступил 29.06.2023 16:20
Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 

тел: 8 (395 63) 5-21-58, e-mail: ffbuz-taishet@yandex.ru 
дата начала испытаний 29.06.2023 16:40, дата выдачи результата 07.07.2023 10:29

 ̂ Аммиак и ионы 
| 1аммония(суммарно) мг/дм 0.140±0.042 Не более 2 ГОСТ 33045-2014 метод А

2 Водородный показатель (pH) ед. pH 7.4±0,2 В пределах 6-9
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97. 

(ФР. 1.31.2018.30 ПО), 
(издание 2018 г.)

3 Железо (суммарно) мг/дм0 0,240±0,048 Не более 0.3 ГОСТ 4011-72
4 Жесткость общая мг-экв/дм° 4,1 ±0,6 Не более 7 ГОСТ 31954-2012 метод А |

5 Марганец мг/дм° 0,061 ±0,015 Не более 0,1 ГОСТ 31866-2012

6 Медь мг/дм° Менее 0.005 Не более 1 ГОСТ 31866-2012

I 7 Мутность ( по формазину ) ЕМФ 2.46±0,49 Не более 2,6 ГОСТ Р 57164-2016
8 Нитраты мг/дм° Менее 0,1 Не более 45 ГОСТ 33045-2014 п.9 i

9 Нитрит-ион мг/дм0 Менее 0,003 Не более 3 ГОСТ 33045-2014 п.6

|ю Сухой остаток мг/дм° 172±21 Не более 1000 ГОСТ 18164-72

I11 Сульфаты мг/дм° 11,3±2,3 Не более 500 ГОСТ 31940-2012

;12

!'з

Фториды мг/дм° 0.250±0.035 Не более 1,5 ГОСТ 4386-89 пункт 1

Хлориды мг/дм Более 10 Не более 350 ГОСТ 4245-72 п.З
1
14 Хром мг/дм*5 Менее 0,025 Не более 0,05

ГОСТ 31956-2012 (ISO | 
9174:1998. ISO 11083:1994.; 

ISO 18412:2005) метод А
15 Цветность градус 6.3±1.9 ! Не более 20 ГОСТ 31868-2012

-

Регистрационный номер пробы в журнале 4308 
Образец поступил 29.06.2023 16:10

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
тел: 8 (395 63) 5-21-58, e-mail: ffbuz-taishet@yandex.ru 

дата начала испытаний 29.06.2023 16:20, дата выдачи результата 03.07.2023 09:39

1 3. coli/колиформные бактерии КОЕ/ЮОсм3 Не обнаружено Отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 
9308-1:2000)

2 Солифаги БОЕ/100 см3 Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01
Общие (обобщенные) 
колиформные бактерии

3 '
КОЕ/ЮОсм Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

4 j

5
_  1

общее микробное число КОЕ/'см0 0 Не более 50 МУК 4.2.1018-01

Опоры сульфитредуцирующих 
клостридий

спор в 20 
3 см

Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Иркутской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области») 
Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"
Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
Реквизиты: ОКПО 75077138 ОГРН 1053811065923 ИНН/КПП 3811087625/381101001

Уникальный номер записи об аккредитации
УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель руководителя ИЛЦ
в реестре аккредитованных лиц 
RA.RU.21HO01
Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 26.08.2015

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 38-00-08/00475-23 от 31.03.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХРЕСУРС" (ИНН 
3816014476 ОГРН 1123816002342)

2. Юридический адрес: 665051, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БИРЮСИНСК, УЛИЦА ГОРЬКОГО 1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

3. Наименование образца: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: колонка, Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Победы,

5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 22.03.2023 13:20 - 15:30
Ф.И.О., должность: Вологдина Л. П., техник-лаборант Отделение отбора, приема, и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ; 
Условия доставки:
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.03.2023 16:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №139-г от 2 февраля 
2023 г.

7. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 38-00-08/00475-00.00-23

9. Оборудование:
№ п/п Наименование, тип Заводской номер

1 Анализаторы вольтамперометрические, ТА-4 1141
2 Весы неавтоматического действия, DA-65 С ITA2102552
3 Спектрофотометр, В-1100 VEK 1708015

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 38-00-08/00475-23 от 31.03.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)
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11. Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты испытаний 
±

погрешность/
неопределенность

Величина
допустимого

уровня

НД на метод, 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Регистрационный номер пробы в журнале 578 

Образец поступил 22.03.2023 16:30
Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 

дата начала испытаний 22.03.2023 16:40, дата выдачи результата 31.03.2023 10:28

1 Аммиак и ионы 
аммония(суммарно) мг/дм3 Менее 0,1 Не более 1,5 ГОСТ 33045-2014 

метод А
2 Железо (суммарно) мг/дм3 Менее 0,1 Не более 0,3 ГОСТ 4011-72

3 Жесткость общая мг-экв/дм3 4,2±0,6 Не более 7 ГОСТ 31954-2012 
метод А

4 Марганец мг/дм3 0,011±0,004 Не более 0,1 ГОСТ 31866-2012
5 Мутность ( по формазину ) ЕМФ Менее 1 Не более 2,6 ГОСТ Р 57164-2016
6 Нитраты мг/дм3 Менее 0,1 Не более 45 ГОСТ 33045-2014 п.9
7 Сухой остаток мг/дм3 194±23 Не более 1000 ГОСТ 18164-72
8 Сульфаты мг/дм3 9,8±2,0 Не более 500 ГОСТ 31940-2012 ^
9 Хлориды (С1-) мг/дм3 18,0±4,1 Не более 350 ГОСТ 4245-72 п.З
10 Цветность градус 6,9±2,1 Не более 20 ГОСТ 31868-2012

-

Регистрационный номер пробы в журнале 1978 
Образец поступил 22.03.2023 16:00

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
дата начала испытаний 22.03.2023 16:10, дата выдачи результата 27.03.2023 13:41

1 Е. coli КОЕ/100см3 не обнаружено Отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 
(ISO 9308-1:2000)

2 Колифаги
БОЕ/ЮО

3см не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

3
Общие (обобщенные)
колиформные
бактерии/ОКБ

КОЕ/100см3 не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

4 общее микробное число КОЕ/см3 0,0 Не более 50 МУК 4.2.1018-01

5
Споры
сульфитредуцирующих
клостридий

спор в 20 
3 см

Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица^дтветственного за оформление протокола:

Е.П. Короткова, Инженер-лаборант
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Иркутской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области») 
Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"
Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
Реквизиты: ОКПО 75077138 ОГРН 1053811065923 ИНН/КПП 3811087625/381101001

Уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц 
RA.RU.21HO01
Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 26.08.2015

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ

Маковская

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 38-00-08/00477-23 от 31.03.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХРЕСУРС" (ИНН 
3816014476 ОГРН 1123816002342)

2. Юридический адрес: 665051, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БИРЮСИНСК, УЛИЦА ГОРЬКОГО 1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

3. Наименование образца: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: колонка, Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Чернышевского

5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 22.03.2023 13:20 - 15:30
Ф.И.О., должность: Вологдина Л. П., техник-лаборант Отделение отбора, приема,и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ; 
Условия доставки:
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.03.2023 16:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №140-г от 2 февраля 
2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 38-00-08/00477-00.00-23

9. Оборудование:
№ п/п Наименование, тип Заводской номер

1 Анализаторы вольтамперометрические, ТА-4 1141
2 Весы неавтоматического действия, DA-65 С ITA2102552
3 Спектрофотометр, В-1100 VEK 1708015

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 38-00-08/00477-23 от 31.03.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)
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11. Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты испытаний
±

погрешность/
неопределенность

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Регистрационный номер пробы в журнале 580 

Образец поступил 22.03.2023 16:30
Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 

дата начала испытаний 22.03.2023 16:40, дата выдачи результата 31.03.2023 11:34
1 Аммиак и ионы 

аммония(суммарно) мг/дм3 Менее 0,1 Не более 1,5 ГОСТ 33045-2014 
метод А

2 Железо (суммарно) мг/дм3 Менее 0,1 Не более 0,3 ГОСТ 4011-72

3 Жесткость общая мг-экв/дм3 5,6±0,8 Не более 7 ГОСТ 31954-2012 
метод А

4 Марганец мг/дм3 0,006±0,002 Не более 0,1 ГОСТ 31866-2012
5 | Мутность ( по формазину) ЕМФ Менее 1 Не более 2,6 ГОСТ Р 57164-2016
6 Нитраты мг/дм3 11,150±1,673 Не более 45 ГОСТ 33045-2014 п.9
7 Сухой остаток мг/дм3 274±33 Не более 1000 ГОСТ 18164-72
8 Сульфаты мг/дм3 16,3±3,3 Не более 500 ГОСТ 31940-2012 ^— |
9 Хлориды (С1-) мг/дм3 13,3±4,0 Не более 350 ГОСТ 4245-72 п.З
10 Цветность градус 2,50±0,75 Не более 20 ГОСТ 31868-2012
-

Регистрационный номер пробы в журнале 1980 
Образец поступил 22.03.2023 16:00

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
дата начала испытаний 22.03.2023 16:10, дата выдачи результата 27.03.2023 13:43

1 Е. coli КОЕ/100см3 не обнаружено Отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 
(ISO 9308-1:2000)

2 Колифаги
БОЕ/ЮО

3см не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

3
Общие (обобщенные)
колиформные
бактерии/ОКБ

КОЕ/100см3 не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

Ll _ общее микробное число КОЕ/см3 0,0 Не более 50 МУК 4.2.1018-01

5
Споры
сульфитредуцирующих
клостридий

спор в 20
3см Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность етственного за оформление протокола:

Е.П. Короткова, Инженер-лаборант
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕМ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Иркутской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области») 
Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"
Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
Реквизиты: ОКПО 75077138 ОГРН 1053811065923 ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач

Слабухо Н.В.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 38-00-08/00475-23 .В от 31.03.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХРЕСУРС" (ИНН 
3816014476 ОГРН 1123816002342)

2. Юридический адрес: 665051, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БИРЮСИНСК, УЛИЦА ГОРЬКОГО 1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

3. Наименование образца: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: колонка, Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Победы,

5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 22.03.2023 13:20 - 15:30
Ф.И.О., должность: Вологдина Л. П., техник-лаборант Отделение отбора, приема,и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ; 
Условия доставки:
Дата и время доставки в ШЩ: 22.03.2023 16:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №139-г от 2 февраля 
2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 38-00-08/00475-00.00-23

9. Оборудование:
№ п/п Наименование, тип Заводской номер

1 Анализаторы вольтамперометрические, ТА-4 1141
2 Весы неавтоматического действия, DA-65 С ITA2102552
3 Спектрофотометр, В-1100 VEK 1708015

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 38-00-08/00475-23.В от 31.03.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)
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11. Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты испытаний ± 
погрешность/ 

неопределенность

Величина
допустимого уровня

НД на ь. 
исследовь

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Регистрационный номер пробы в журнале 1978 

Образец поступил 22.03.2023 16:00
Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 

дата начала испытаний 22.03.2023 16:10, дата выдачи результата 27.03.2023 13:41
1 Энтерококки КОЕ/ЮОсм3 не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1884-04
-

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Е.П. Короткова, Инженер-лаборант
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Иркутской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области») 
Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"
Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
Реквизиты: ОКПО 75077138 ОГРН 1053811065923 ИНН/КПП 3811087625/381101001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц 
RA.RU.21MO01
Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 26.08.2015

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 38-00-08/00472-23 от 31.03.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" (ИНН 
3815015759 ОГРН 1103815000398)

2. Юридический адрес: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ТАЙШЕТСКИЙ, Г. БИРЮСИНСК, УЛ. ГОРЬКОГО, Д.1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1/75

3. Наименование образца: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина, Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького,, 1/75

5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 22.03.2023 13:20 - 15:30
Ф.И.О., должность: Вологдина Л. П., техник-лаборант Отделение отбора, приема, и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ; 
Условия доставки:
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.03.2023 16:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №142-г от 6 февраля 
2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 38-00-08/00472-00.00-23

9. Оборудование:
№ п/п Наименование, тип Заводской номер

1 Анализаторы вольтамперометрические, ТА-4 1141
2 Анализаторы жидкости лабораторные, Анион-4100 122
3 Весы неавтоматического действия, DA-65 С ITA2102552
4 Спектрофотометр, В-1100 VEK 1708015

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 38-00-08/00472-23 от 31.03.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)
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11. Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты испытаний
±

погрешность/
неопределенность

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения 
Регистрационный номер пробы в жу 

Образец поступил 22.03.2023 1 
Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская облас 

дата начала испытаний 22.03.2023 16:40, дата выдачи

Тайшет 
риале 575 
6:30
.ть, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
результата 31.03.2023 10:24

1 Аммиак и ионы 
аммония(суммарно) мг/дм3 Менее 0,1 Не более 1,5 ГОСТ 33045-2014 метод 

А

2 Водородный показатель 
(pH) ед. pH 7,6±0,2 В пределах 6-9

ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97, 
(ФР. 1.31.2018.30110), 
(Издание 2018 года)

3 Железо (суммарно) мг/дм3 Менее 0,1 Не более 0,3 ГОСТ 4011-72

4 Жесткость общая мг-экв/дм3 4,1 ±0,6 Не более 7 ГОСТ 31954-2012 метод 
А

5 Марганец мг/дм3 Менее 0,002 Не более 0,1 ГОСТ 31866-2012
6 Медь мг/дм3 Менее 0,005 Не более 1 ГОСТ 31866-2012 ^
7 Мутность ( по формазину ) ЕМФ Менее 1 Не более 2,6 ГОСТ Р 57164-2016
8 Нитраты мг/дм3 Менее 0,1 Не более 45 ГОСТ 33045-2014 п.9
9 Нитрит-ион мг/дм3 0,015±0,008 Не более 3 ГОСТ 33045-2014 п.6
10 Сухой остаток мг/дм3 194±23 Не более 1000 ГОСТ 18164-72
11 Сульфаты мг/дм3 12,3±2,5 Не более 500 ГОСТ 31940-2012
12 Фториды мг/дм3 0,050±0,013 Не более 1,5 ГОСТ 4386-89 пункт 1
13 Хлориды (С1-) мг/дм3 16,5±5,0 Не более 350 ГОСТ 4245-72 п.З

14 Хром мг/дм3 Менее 0,025 Не более 0,05
ГОСТ 31956-2012 (ISO 
9174:1998, ISO 
11083:1994, ISO 
18412:2005)

15 Цветность Градус 4,8±1,4 Не более 20 ГОСТ 31868-2012
-

Регистрационный номер пробы в жур 
Образец поступил 22.03.2023 1< 

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская облас 
дата начала испытаний 22.03.2023 16:10, дата выдачи

нале 1975 
5:00
гь, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
)езультата 30.03.2023 09:07

1 Е. coli КОЕ/100см3 не обнаружено Отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 (К 
9308-1:2000)

2 Колифаги
БОЕ/ЮО

3см не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

3
Общие (обобщенные)
колиформные
бактерии/ОКБ

КОЕ/ЮОсм3 не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

4 общее микробное число КОЕ/см3 0,0 Не более 50 МУК 4.2.1018-01

5
Споры
сульфитредуцирующих
клостридий

спор в 20 
3 см Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

-

Ф.И.О., должность лица,^ответственного за оформление протокола:

Е.П. Короткова, Инженер-лаборант
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Иркутской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области») 
Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"
Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
Реквизиты: ОКПО 75077138 ОГРН 1053811065923 ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач

_Слабухо Н.В.
31.03.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 38-00-08/00472-23.В от 31.03.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" (ИНН 
3815015759 ОГРН 1103815000398)

2. Юридический адрес: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ТАЙШЕТСКИЙ, Г. БИРЮСИНСК, УЛ. ГОРЬКОГО, Д.1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1/75

3. Наименование образца: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина, Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, 1/75

5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 22.03.2023 13:20 - 15:30
Ф.И.О., должность: Вологдина Л. П., техник-лаборант Отделение отбора, приема, и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ; 
Условия доставки:
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.03.2023 16:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор № 142-г от 6 февраля 
2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 38-00-08/00472-00.00-23

9. Оборудование:
№ п/п Наименование, тип Заводской номер

1 Анализаторы вольтамперометрические, ТА-4 1141
2 Анализаторы жидкости лабораторные, Анион-4100 122
3 Весы неавтоматического действия, DA-65 С ITA2102552
4 Спектрофотометр, В-1100 VEK 1708015

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 38-00-08/00472-23.В от 31.03.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)
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11. Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты испытаний ± 
погрешность/ 

неопределенность

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Регистрационный номер пробы в журнале 1975 

Образец поступил 22.03.2023 16:00
Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 

дата начала испытаний 22.03.2023 16:10, дата выдачи результата 30.03.2023 09:07
1 Энтерококки КОЕ/ЮОсм3 не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1884-04
-

Ф.И.О., должность лица,ответственного за оформление протокола:

Е.П. Короткова, Инженер-лаборант
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Иркутской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области») 
Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"
Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
Реквизиты: ОКПО 75077138 ОГРН 1053811065923 ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ
Уникальный номер записи об аккредитации Заместитель руководителя ИЛЦ
в реестре аккредитованных лиц 
RA.RU.21HO01
Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 26.08.2015

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 38-00-08/00473-23 от 31.03.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХРЕСУРС" (ИНН 
3816014476 ОГРН 1123816002342)

2. Юридический адрес: 665051, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БИРЮСИНСК, УЛИЦА ГОРЬКОГО 1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

3. Наименование образца: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Станция очистки питьевой воды(СОПВ), Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул 
Горького, зд. 1

5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 22.03.2023 13:20 - 15:30
Ф.И.О., должность: Вологдина Л. П., техник-лаборант Отделение отбора, приема, и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ; 
Условия доставки:
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.03.2023 16:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №139-г от 2 февраля 
2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 38-00-08/00473-00.00-23

9. Оборудование:
№ п/п Наименование, тип Заводской номер

1 Анализаторы вольтамперометрические, ТА-4 1141
2 Весы неавтоматического действия, DA-65 С ITA2102552
3 Спектрофотометр, В-1100 VEK 1708015

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 38-00-08/00473-23 от 31.03.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

mailto:fguz@sesoirk.irkutsk.ru


11. Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты испытаний 
±

погрешность/
неопределенность

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Регистрационный номер пробы в журнале 576 

Образец поступил 22.03.2023 16:30
Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 

дата начала испытаний 22.03.2023 16:40, дата выдачи результата 31.03.2023 10:23

1 Аммиак и ионы 
аммония(суммарно) мг/дм3 0,150±0,045 Не более 1,5 ГОСТ 33045-2014 

метод А
2 Железо (суммарно) мг/дм3 0,290±0,058 Не более 0,3 ГОСТ 4011-72

3 Жесткость общая мг-экв/дм3 4,2±0,6 Не более 7 ГОСТ 31954-2012 
метод А

4 Марганец мг/дм3 0,016±0,006 Не более 0,1 ГОСТ 31866-2012
5 Мутность ( по формазину) ЕМФ 6,4±1,3 Не более 2,6 ГОСТ Р 57164-2016
6 Нитраты мг/дм3 Менее 0,1 Не более 45 ГОСТ 33045-2014 п.9
7 Сухой остаток мг/дм3 199±24 Не более 1000 ГОСТ 18164-72 ^
8 Сульфаты мг/дм3 11,6±2,3 Не более 500 ГОСТ 31940-20 П
9 Хлориды (С1-) мг/дм3 18,8±4,3 Не более 350 ГОСТ 4245-72 п.З
10 Цветность градус 20,1±6,0 Не более 20 ГОСТ 31868-2012
-

Регистрационный номер пробы в журнале 1976 
Образец поступил 22.03.2023 16:00

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
дата начала испытаний 22.03.2023 16:10, дата выдачи результата 27.03.2023 11:10

1 Е. сой КОЕ/100см3 не обнаружено Отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 
(ISO 9308-1:2000)

2 Колифаги
БОЕ/ЮО

3см не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

3
Общие (обобщенные)
колиформные
бактерии/ОКБ

КОЕ/ЮОсм3 не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

4 общее микробное число КОЕ/см3 0,0 Не более 50 МУК 4.2.1018-01

5
Споры
сульфитредуцирующих
клостридий

спор в 20 
3 см Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01 __

-

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Е.П. Короткова, Инженер-лаборант
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Иркутской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области») 
Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреяедения здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"
Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
Реквизиты: ОКПО 75077138 ОГРН 1053811065923 ИНН/КПП 3811087625/381101001

«илиап
©зпегсзгьного

лоГИИ

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач

Слабухо Н.В.
31.03.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 38-00-08/00473-23.В от 31.03.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХРЕСУРС" (ИНН 
3816014476 ОГРН 1123816002342)

2. Юридический адрес: 665051, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БИРЮСИНСК, УЛИЦА ГОРЬКОГО 1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

3. Наименование образца: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Станция очистки питьевой воды(СОПВ), Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул 
Г орького, зд. 1

5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 22.03.2023 13:20 - 15:30
Ф.И.О., должность: Вологдина Л. П., техник-лаборант Отделение отбора, приема, и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ; 
Условия доставки:
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.03.2023 16:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №139-г от 2 февраля 
2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 38-00-08/00473-00.00-23

9. Оборудование:
№ п/п Наименование, тип Заводской номер

1 Анализаторы вольтамперометрические, ТА-4 1141
2 Весы неавтоматического действия, DA-65 С ITA2102552
3 Спектрофотометр, В-1100 VEK 1708015

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 38-00-08/00473-23.В от 31.03.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

mailto:fguz@sesoirk.irkutsk.ru


11. Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты испытаний ± 
погрешность/ 

неопределенность

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Регистрационный номер пробы в журнале 1976 

Образец поступил 22.03.2023 16:00
Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 

дата начала испытаний 22.03.2023 16:10, дата выдачи результата 27.03.2023 11:10
1 Энтерококки КОЕ/100см3 не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1884-04
-

Ф.И.О., должность лица; ответственного за оформление протокола:

Е.П. Короткова, Инженер-лаборант

Конец протокола испытаний № 38-00-08/00473-23.В от 31.03.2023
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Иркутской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области») 
Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"
Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
Реквизиты: ОКПО 75077138 ОГРН 1053811065923 ИНН/КПП 3811087625/381101001
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 38-00-08/00476-23 .В от 31.03.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХРЕСУРС" (ИНН 
3816014476 ОГРН 1123816002342)

2. Юридический адрес: 665051, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БИРЮСИНСК, УЛИЦА ГОРЬКОГО 1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

3. Наименование образца: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина, Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Южная, д. 11

5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 22.03.2023 13:20 - 15:30
Ф.И.О., должность: Вологдина Л. П., техник-лаборант Отделение отбора, приема, и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ; 
Условия доставки:
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.03.2023 16:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №140-г от 2 февраля 
2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 38-00-08/00476-00.00-23

9. Оборудование:
№ п/п Наименование, тип Заводской номер

1 Анализаторы вольтамперометрические, ТА-4 1141
2 Весы неавтоматического действия, DA-65 С ITA2102552
3 Спектрофотометр, В-1100 VEK 1708015

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 38-00-08/00476-23.В от31.03.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)
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11. Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты испытаний ± 
погрешность/ 

неопределенность

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Регистрационный номер пробы в журнале 1979 

Образец поступил 22.03.2023 16:00
Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 

дата начала испытаний 22.03.2023 16:10, дата выдачи результата 27.03.2023 13:41
1 Энтерококки КОЕ/ЮОсм3 не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1884-04

-

Ф.И.О., должность ветственного за оформление протокола:

Е.П. Короткова, Инженер-лаборант
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Иркутской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области») 
Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"
Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
Реквизиты: ОКПО 75077138 ОГРН 1053811065923 ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ
Уникальный номер записи об аккредитации Заместитель руководителя ИЛЦ
в реестре аккредитованных лиц 
RA.RU.21HO01
Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 26.08.2015

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 38-00-08/00474-23 от 31.03.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХРЕСУРС" (ИНН 
3816014476 ОГРН 1123816002342)

2. Юридический адрес: 665051, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БИРЮСИНСК, УЛИЦА ГОРЬКОГО 1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

3. Наименование образца: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: колонка, Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Забобонина

5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 22.03.2023 13:20 - 15:30
Ф.И.О., должность: Вологдина Л. П., техник-лаборант Отделение отбора, приема, и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ; 
Условия доставки:
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.03.2023 16:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №139-г от 2 февраля 
2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 38-00-08/00474-00.00-23

9. Оборудование:
№ п/п Наименование, тип Заводской номер

1 Анализаторы вольтамперометрические, ТА-4 1141
2 Весы неавтоматического действия, DA-65 С ITA2102552
3 Спектрофотометр, В-1100 VEK 1708015

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 38-00-08/00474-23 от 31.03.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)
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11. Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты испытаний
±

погрешность/
неопределенность

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Регистрационный номер пробы в журнале 577 

Образец поступил 22.03.2023 16:30
Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 

дата начала испытаний 22.03.2023 16:40, дата выдачи результата 31.03.2023 10:26
1 Аммиак и ионы 

аммония(суммарно) мг/дм3 Менее 0,1 Не более 1,5 ГОСТ 33045-2014 
метод А

2 Железо (суммарно) мг/дм3 Менее 0,1 Не более 0,3 ГОСТ 4011-72

3 Жесткость общая мг-экв/дм3 4,1 ±0,6 Не более 7 ГОСТ 31954-2012 
метод А

4 Марганец мг/дм3 0,008±0,003 Не более 0,1 ГОСТ 31866-2012
5 Мутность ( по формазину ) ЕМФ Менее 1 Не более 2,6 ГОСТ Р 57164-2016
6 Нитраты мг/дм3 Менее 0,1 Не более 45 ГОСТ 33045-2014 п.9
7 Сухой остаток мг/дм3 190±23 Не более 1000 ГОСТ 18164-72
8 Сульфаты мг/дм3 8,3±1,7 Не более 500 ГОСТ 31940-2012,—.
9 Хлориды (С1-) мг/дм3 19,0±4,4 Не более 350 ГОСТ 4245-72 п.З
10 Цветность градус 5,2±1,6 Не более 20 ГОСТ 31868-2012

-

Регистрационный номер пробы в журнале 1977 
Образец поступил 22.03.2023 16:00

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
дата начала испытаний 22.03.2023 16:10, дата выдачи результата 30.03.2023 09:08

1 Е. сой КОЕ/ЮОсм3 не обнаружено Отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 
(ISO 9308-1:2000)

2 Колифаги
БОЕ/ЮО

3см не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

3
Общие (обобщенные)
колиформные
бактерии/ОКБ

КОЕ/ЮОсм3 не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

4 общее микробное число КОЕ/см3 0,0 Не более 50 МУК 4.2.1018-01

5
Споры
сульфитредуцирующих
клостридий

спор в 20 
3 см Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица^ответственного за оформление протокола:

Е.П. Короткова, Инженер-лаборант

Конец протокола испытаний №  38-00-08/00474-23 от 31.03.2023
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Иркутской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области») 
Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"
Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
Реквизиты: ОКПО 75077138 ОГРН 1053811065923 ИНН/КПП 3811087625/381101001

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 38-00-08/00474-23 .В от 31.03.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХРЕСУРС" (ИНН 
3816014476 ОГРН 1123816002342)

2. Юридический адрес: 665051, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БИРЮСИНСК, УЛИЦА ГОРЬКОГО 1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

3. Наименование образца: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: колонка, Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Забобонина,

5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 22.03.2023 13:20 - 15:30
Ф.И.О., должность: Вологдина Л. П., техник-лаборант Отделение отбора, приема ,и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ; 
Условия доставки:
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.03.2023 16:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юрлиц, ИП, Договор №139-г от 2 февраля 
2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 38-00-08/00474-00.00-23

9. Оборудование:
№ п/п Наименование, тип Заводской номер

1 Анализаторы вольтамперометрические, ТА-4 1141
2 Весы неавтоматического действия, DA-65 С ITA2102552
3 Спектрофотометр, В-1100 VEK 1708015

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 38-00-08/00474-23.В от31.03.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)
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11. Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты испытаний ± 
погрешность/ 

неопределенность

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Регистрационный номер пробы в журнале 1977 

Образец поступил 22.03.2023 16:00
Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 

дата начала испытаний 22.03.2023 16:10, дата выдачи результата 30.03.2023 09:08
1 Энтерококки КОЕ/ЮОсм3 не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1884-04
-

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Е.П. Короткова, Инженер-лаборант
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Иркутской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области») 
Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"
Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
Реквизиты: ОКПО 75077138 ОГРН 1053811065923 ИНН/КПП 3811087625/381101001

U lllllllllllilllllllllllilllllllllllllllf l

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 38-00-08/00477-23.В от 31.03.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХРЕСУРС" (ИНН 
3816014476 ОГРН 1123816002342)

2. Юридический адрес: 665051, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БИРЮСИНСК, УЛИЦА ГОРЬКОГО 1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

3. Наименование образца: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: колонка, Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Чернышевского

5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 22.03.2023 13:20 - 15:30
Ф.И.О., должность: Вологдина Л. П., техник-лаборант Отделение отбора, приема,и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ; 
Условия доставки:
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.03.2023 16:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №140-г от 2 февраля 
2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 38-00-08/00477-00.00-23

9. Оборудование:
№ п/п Наименование, тип Заводской номер

1 Анализаторы вольтамперометрические, ТА-4 1141
2 Весы неавтоматического действия, DA-65 С ITA2102552
3 Спектрофотометр, В-1100 VEK 1708015

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 38-00-08/00477-23.В от 31.03.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)
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11. Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты испытаний ± 
погрешность/ 

неопределенность

Величина
допустимого уровня

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Регистрационный номер пробы в журнале 1980 

Образец поступил 22.03.2023 16:00
Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 

дата начала испытаний 22.03.2023 16:10, дата выдачи результата 27.03.2023 13:43
1 Энтерококки КОЕ/100см3 не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1884-04
-

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Е.П. Короткова, Инженер-лаборант
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Иркутской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области») 
Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"
Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
Реквизиты: ОКПО 75077138 ОГРН 1053811065923 ИНН/КПП 3811087625/381101001

Уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц 
RA.RU.21HO01
Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 26.08.2015 , Федеральное , ,  . 

/^ /бю дж етное у ч р е ж д е н ^  
здравоохранения " ' 
“Центр гигиены 

и эпидемиологии 
1 Иркутской области»илц

№10

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель руководителя ИЛЦ

Т.И. Маковская
31.03.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 38-00-08/00476-23 от 31.03.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТЕХРЕСУРС" (ИНН 
3816014476 ОГРН 1123816002342)

2. Юридический адрес: 665051, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД БИРЮСИНСК, УЛИЦА ГОРЬКОГО 1 
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Горького, зд. 1

3. Наименование образца: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина, Иркутская обл, р-н Тайшетский, г Бирюсинск, ул Южная, д. 11

5. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 22.03.2023 13:20 - 15:30
Ф.И.О., должность: Вологдина Л. П., техник-лаборант Отделение отбора, приема, и регистрации проб Тайшет, 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах» ; 
Условия доставки:
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.03.2023 16:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №140-г от 2 февраля 
2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 38-00-08/00476-00.00-23

9. Оборудование:
№ п/п Наименование, тип Заводской номер

1 Анализаторы вольтамперометрические, ТА-4 1141
2 Весы неавтоматического действия, DA-65 С ITA2102552
3 Спектрофотометр, В-1100 VEK 1708015

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 38-00-08/00476-23 от 31.03.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)
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11. Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты испытаний 
±

погрешность/
неопределенность

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Отдел лабораторного обеспечения Тайшет 
Регистрационный номер пробы в журнале 579 

Образец поступил 22.03.2023 16:30
Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 

дата начала испытаний 22.03.2023 16:40, дата выдачи результата 31.03.2023 10:29

1 Аммиак и ионы 
аммония(суммарно) мг/дм3 Менее 0,1 Не более 1,5 ГОСТ 33045-2014 

метод А
2 Железо (суммарно) мг/дм3 Менее 0,1 Не более 0,3 ГОСТ 4011-72

3 Жесткость общая мг-экв/дм3 5,6±0,8 Не более 7 ГОСТ 31954-2012 
метод А

4 Марганец мг/дм3 0,007±0,003 Не более 0,1 ГОСТ 31866-2012
5 Мутность ( по формазину ) ЕМФ Менее 1 Не более 2,6 ГОСТ Р 57164-2016
6 Нитраты мг/дм3 8,640± 1,296 Не более 45 ГОСТ 33045-2014 п.9
7 Сухой остаток мг/дм3 274±33 Не более 1000 ГОСТ 18164-72
8 Сульфаты мг/дм3 19,7±3,9 Не более 500 ГОСТ 31940-2012 ,__
9 Хлориды (С1-) мг/дм3 12,8±3,8 Не более 350 ГОСТ 4245-72 п.З
10 Цветность градус 4,6±1,4 Не более 20 ГОСТ 31868-2012
-

Регистрационный номер пробы в журнале 1979 
Образец поступил 22.03.2023 16:00

Место осуществления деятельности: 665002, Иркутская область, Тайшет г., Пушкина ул., д. 40А 
дата начала испытаний 22.03.2023 16:10, дата выдачи результата 27.03.2023 13:41

1 Е. coli КОЕ/100см3 не обнаружено Отсутствие ГОСТ 31955.1-2013 
(ISO 9308-1:2000)

2 Колифаги
БОЕ/100 

3 см не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

3
Общие (обобщенные)
колиформные
бактерии/ОКБ

КОЕ/ЮОсм3 не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

4 общее микробное число КОЕ/см3 0,0 Не более 50 МУК 4.2.1018-01

5
Споры
сульфитредуцирующих
клостридий

спор в 20
3см

Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Е.П. Короткова, Инженер-лаборант
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Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)


